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Jq ne N Analyses type P1P2
v <&2ine Normandi St
L* M die Agglomssatign
Analyse réalisée dans l¢ cadre du controle sanitaire réglementaire - '
confpxmément aux articles R1321-1 et suivants du code de la santé SEINE NORMANDIE AGGLO_MERATION
gubllque-n doit faire l'objet d" alidation et interprétati I'ARS qui SECIE EAUEOTARLE
€ rapport doit faire I'objet d'une validation et interprétation par qui : ;
vous communiquera un bulletin sanitaire destiné 4 l'affichage. ™\ 12 RUE DE LA MARE A JoUY
[ Dossier EP-19-8088 / Echantillon EP19-19551 | 27120 DOUAINS
Code tiers 01008 Pagel/2
Prélevé le 25/09/2019 11:00 par le laboratoire (C, Autin) Lieu de prélévement STATION DE STE GENEVIEVE LES G (PSV 00492) /
Date de début d'analyses 25/09/2019 15:02 STE GENEVIEVE LES GASNY (Inst, 0511)
Type d'cau T1 - Eau distribuée désinfectée
Motif de la visite Contrdle sanitaire :
Type de visite Avant distribution Méthode de prélévement Echantillonnage instantané (FD T 90-520) .
PARAMETRE auemiaton METHODE RESULTAT UNITE VALEUR LIMITE
Observations et mesures terrgin _
ASPOCL Y ..oooors v emvesessrssseses e QUALITATIF Conforme -
Saveur *, . : QUALITATIF Conforme -
Couleur * ... ! QUALITATIF Conforme Qualitatif
Odeur® ..., QUALITATIF Conforme Qualitatif
Temp. ¢€chantillon & de mesute pH ..................... 0°c INTERNE (MOP PRELOS5/CH4) 15,8 °C 25.0
Chlere tibre ..., . sveas| <0.08mgA | Interne (NF EN ISO 7393-2) 0,47 mg/l
CHIOPE O ...vvo e <0.03mgi | Interne (NF-EN ISO 7393-2) 0,48 mg/l
< 2 OO <2 unité pH NF EN 1SO 10523 7.4 unité pH © 65290
Turbidité néphélométrigue ...............o.o.ooov... <0.30 NFU NF EN ISO 7027-1 0,30 NFU 1.0
Conductivité corrigée 3 25°C <1 psiem NF EN 27888 575 pS/em 180 2 1000
Analyses bactériologiques
Bactéries adrobjes 4 36°C - 44 W vveeevevrervo <1 UFemt NF EN IS0 6222 <1 -UFC/mi
Bactéries agrobies 422°C - 68 R ..o <1 UFCImI NF EN IS0 6222 5 UFC/ml
Coliformes totaux <t URCH0omi NF EN ISO 9308-1 <1 UFC/100ml 0
Escherichia Coli .........uonnreeeesrnnnns wernd| <1 UFCHOOM NF EN iSO 9308-1 <] UFC/100ml 0
Entérocoques ......................... <1 UFC/100m) NF EN ISO 7899-2 <1 UFC/100mi 0
- CHIMIE
Carbone organique total ...............o.oovreveerreeoervr, <0.3 mgA NF EN 1484 0,69 mg/l 2.0
<1 mgn NF EN SO 10304-1 16,8 mg/l 250
s | <ImgA NF EN ISO 10304-1 15 mg/l 250.0
CRCIUM <. eeeetrnnseeeseee s sessesssens oo <0.1 mg NF EN ISO 11885 120,8 mg/]
MAENESIIM .......ocovvverrmeeeeeeees oo <0.05 mgA NF EN ISO 11885 5,74 mg/l
R L <0.5 mga NF EN ISO 11885 10,1 mg/l 200.0
POMASSIUM ... e <0.5 mgA NF EN 130 11885 . 2,1 mg/l
Aluminivm total ...... <8 pg NF EN IS0 11885 <8 ugl 200
Titre alcalimétrique complet ... N NF EN 180 99821 26,2 °F
Titre BYdrotmétrique ..............vurnsreeesovoono. | <05°F " NFT90-003 30,8 °F
LEGRANDSPOIRIER Eau 4 I'équilibre Qualitatif
<0.5mgn NF EN ISO 10304-1 34,8 mg/l 50.0
<5 g NF EN (SO 11885 <5 ng/l 200
<0.05 mgn NF EN ISO 10304-1 <0,05 mg/l 0.1
<0.01 mg NF T 90-015-2 <0,01 mg/l 0.1
<0.5 ugh NF EN iSO 11885 <0,5 pg/t 50
<0.10 mg NF EN ISO 103041 0,12 mg/l 1.5
<0.05 mgh NF EN ISO 11885 <0,05 mg/l 1.0
1 ugh NF EN 1SO 11885 1,7 pg/t 10
<20 yp de CNA NF EN ISO 14403-2 <20 pg de CN/ 50
0.1 pgn NF EN ISO 12846 <0,1 pg/t 1.0
Sélénium ............ooooeoeeer <5 gt NF EN ISO 11885 <5 pg/t 10
" Autres références de qualité des eaux
BAIYUM ..o <0.0008 mpn NF EN IS0 11885 0,042 mg/l 0.700
» TUC audoux - Us JUA T -ZTMIFEVREUX C’éﬂex . . € aboratorre-labeo.
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Echantillon n° EP19-19551

Dossier n° EP-19-8088 Page 2/2

quantification

Limites et références de qualité selon I'arrété du 11 Janvier 2007. Ci-joint rapport d'

] analyses du laboratoire LABEQ Franck Duncombe (accréditation N°1-5684).Cl-joint
rapport d'analyses du laboratoire LABEO Manche (accréditation N°1-6185).

Responsabie technigue fignataire Technicienne signataire Technicienne signataire
. . y Viviane Le Guern Isabelle Denis
Destinataire(s) : SEINE NOR DIE AGGLOMERATION,REGIE EAU POT, 120 DOVAINS )
(s) Agence rgqiom de Santé - Trar?s‘?nisgion EI%E—EA X0 po
Urnppmd'mtysesmwmmnmmmmdmolyss,umnb&mmmhmdcm phigue intégral. Les i da Sor tenues & votrs disposition au laboratoire.
6 Ia Section essaiz du COFRAC afteste de ia g Iaboratoire pour les 63s8is de ce

ung asiéeh ("

L honmis coux
LABEO EURE - 12, rve du Dr Baudoux - CS 20341 - 27003 EVREUX Cedex Tél: 0232382670 Mail: eure@laboratoire-labeo.fr
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T v ENVIRONNEMENT - ALIMENTATION cofrac
L e cank 1 Route de Rosel, SAINT-CONTEST - 14053 CAEN CEDEX 4
@ & DUNCOMBE ‘
E 7 e 0 Téléphone : 02-31-47-19-19
LABEQ Fax:02-31-47-19-18 Environnement _ ESSATS
’ Fax : 02-31-47-19-14 Afimentation . PoRmmspoNmE Sty coms
Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produi(s) soumis & analyse. La reproduction de ca rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale,
L'accréditation de la Section Essais du COFRAGC atteste de Ja compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par I'accréditation,

LABEO EURE
12 RUE DOCTEUR MICHEL BAUDOUX

27023 EVREUX CEDEX
Contrdle des eaux destinées 2 ta consommation humaine
N° échantilion : £.2019.23161-8-1
Date de prélévement : 25/09/2019 11:00 par CA
Date de dépét - 1 .26/09/2019 Date de début d'analyse : 26/09/2019
Psv . b 49; Nom du point : STATION DE STE GENEVIEVE LES GASNY
Commune : SAINTE{GENEVIEVE-LES-GASNY
Unité de gestion : SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
Installation 1 STE'GENEVIEVE LES GASNY (TTP)
Localisation exacte : STATION
Domaine : EP Code organisme payeur : 1008 Type d'analyse : P227E
Motif du prélévement : CS Type de visite Type d'eau T
N° prélévement ARS : N° analyse ARS N° LABEO EURE : EP19-19551
Commentaire(s) préleveur : _
< onimle

Paramétre Unité - Méthode Résultat | Limite qualité Référence qualité
sbue s cosage s Song W1 Eebe | <o) | oo |

Diéne conjugué (espace de téte statique et dosage par CPG-MS, méthode Interne PRHYANO78) » . sy

Analyses Résultats | L™ Analyses | Resultats [Lints |
Hexach!orobqtadiéne <°‘°{21? [T7]
i 17 Pesticides (oxtraction solldefiguide et dosagé par L CIMS-MS méthode interne PRHYANOB1) | NN

‘Analyses Résultats |-t Analyses Résultats |-mt%
2,4,5-T (sels) (c) <002 ugd | 0.10 | 2,4-D (sels) (c) <002 pgn | o.10
2,4-MCPA (c) <0.02 pgh | 0.10 | 2,4-MCPB (c) <002 .pg | 010
2,8~dichlorobenzamide (c) <0.02 ugh 9.10 Acétochlare (c) <002 ugl | 0.10
Alachiore (c) <002 pgl | 0.10 | Aldicarbe (c) <0.02 pgn | 0.10
Amétryne (c) - <0.02 pgh | 0.10 | Atrazine {c) <002 pg | 6.10
Atrazine-déséthyl (c) <002 gl | 0.10 | Atrazine-2-hydroxy (c) <0.02 ugn 0.10
Atmzlne-délspprop}" (déséthylsimazine) (c) <0.02 pgd | 0.10 | Azimsulfuron () <0.02 ugh | o.10
Benoxacor (c) <0.02 wgh | 0.10 | Bentazone (c) <0.02° ugt | 0.10
Bitertano (c) . <002 pgn | 040 | Boscalide (c) <0.02 ugn | 0.10

AP D'ANAL % E.2019.23161-8

Seuls les essals Identifiés par e sigle (c) sont effectués sous le couvert de 'accréditation,

Page1/7
Salsie du : 26/09/2019
N° Demande : E.2019.23161



ENVIRONNEMENT - ALIMENTATION

§ &~ o 1 Route de Rosel, SAINT-CONTEST - 14053 GAEN CEDEX 4
g = DUNCOMSE Téléphone : 02-31-47-19-19 -
LABEQ . Fax:02-31-47-19-18 Environnement ESSATS
Fax : 02-31-47-19-14 Alimentation i oy
Le rappart d'analyse na conceme que le(s) produit(s) soumis & analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrate.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de Ja compétence technique des Iaboraioiresv pour les seules analyses couvertes par 'accréditation,
Bromacil (c) <0.02 wpd | 0.10 | Bromoxynil {c) <0.02 pgl | 010
Butratine {c) <0.02 ugh | 0.10 | Carbaryl{c) €002 pgn | 010
Carbendazime (c) <002 pgh | 0.10 | Carbofuran (c) <0.02 pgh | 0.10
Chlorbromuron (c) <0.02 pgN | 0.10 | Chioroxuron (c) - <0.02 pg | 0.10
Chiorprophame {c) <0.02 pgh | 0.10 | Chiortoluron (c) <002 wgh | 0.0
Clodinafop-propargyi (c) <002 g | 0.10 | Clomazone (c) <0.02 pgh | 0.10
Ciothianidine (¢) <004 ugd | 0.10 | Cyanazine (c) <0.02 pgA | 0.0
Cyazofamide {c) <0.02 ugh | 0.10 | Cybutryne (Irgarel) {c) <0.02 ugA | Q.10
DCPMU (1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée) (c) <002 pgA | 010 | DCPU (1-(3.4-dichlorophényi)-urée) (c) <0.02 g | 0.10
Desmétryne (c) <0.02 ugA | 0.10 | Dichlorophéne (c) <0.02 pgn | o010
vDichIorpmp {c} <0.02 pgA | 0.10 | Difénacoum <0.05 poft | 010
Diténoconazole {c) <0.02 pgd | 0.0 | Difiubenzuron (c) <002 pgt | 0.10
Diflufénicanil (c) <0.02 ugA | 0.10. | Dimétomarphe {c) <002 wgl | 0.0
Dinosabe (c) <002 pgd | 0.10 | Dinoterbe (c) - <0.02 o | D10
Diuron (c) <0.02 P | 0.10 | BNOC (o) <002 ugl | 010
Epoxyconazole () <0.02 pgA | 0.10 | Ethofumésate (c) <0.02 ugA | 0.10
Fénarimoi (c) <0.02 pgA | 0.10 | Fénoxaprop-éthy! (c) <002 pgd | 6.10
Fénoxycarbe (c) <0.02 g! | 0.10 | Fenpropidine (c) <0.02 ugh | 0.10
Fenpropimorghe (c) <0.02 ugh | 0.0 | Fiproril (&) <0.02 wgl | 040
Flamprop-isopropy! {c) <002 pgh | 0.10 | Flazasuifuron (c) <0.02 ugh | 0.4
Fluazifop-butyl (c) <0.02 ugd | 0.10 | Fluazinam (c) <0.02 ugl | 010
Fludioxonil {c) <0.02 pgh | 0.10 | Fiufénoxuron of <0.05 pgi | 0.10
Fiuquinconazole (¢) <0.02 pgi | 0.10 | Flurochlioridone (c) <0.02 pgit-| 010
Fluroxypyr-meptyl <0.02 pgA | 0.10 | Flutamone (¢) <0.02 ppi | 0.10
Fomesafen (c) <0.02 ugAd | 0.10 | Imazalil (c) <0.02 pgl | 0.10
Indoxacarbe (¢) <0.02 pgd | 0.10 | loxynil (c) <0.02 pgl | 0.10
Isoproturon (c) <0.02 pgh | 0.10 | Isoxaben (c) <0.02 ugh | 0.10
Krésoxim-méthyl (c) <002 pgh | 0.10 | Linuron () <0.02 pgn | 610
Mécaprop (¢) <0.02 ugh | 0.10 | Mésosulfuron-méthyl (c) <0.02 ugih | 0.10
Mésctrione (c) <0.02 g | 0.10 | Métamitrone (c) <002 gl | 0.0
Métazachlore () <002 poh | 0.10 | Metconazole (c) <002 upgf | o.10
Métobromuron (c) <0.02 ugh | 0.10 | Métolachiore (c) . <0.02 pgd | 0.10
Métoxuron (¢) <0.02 wgt | 0.10 | Métribuzine (c) <0.02 pgn | 0.10
Monolinuron (¢} <002 ugh | 0.10 | Monuron (c) <0.02 pgf | 0.10
Norflurazon (c) <002 pgA | 0.10 | Oryzalin (c). <002 pgh | 0.10
Oxadiazon (c) <0.02 pgA | 0.40 | Oxadixyi (c) <0.02 pgn | 0.10
Paclobutrazole (c) <0.02 pgA | 0.10 | Pendiméthaline (c) <0.02 ugh | 0.10
RAPPORT D'ANALYSE N E,2019.23161-8 Page2/7

Seuls les essais identifiés par le sigle (c) sont effectués sous le couvert de I'accréditation.

Salsle du ; 26/09/2019
N° Demande : E.2019.23161
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Le rapport d’'analyse ne coricerne que Je(s) produit(s) soumis & analyse. La reproduction de ce raj
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC

P FRANK
B e DUNCOMEE

LABEO

H

ENVIRONNEMENT - ALIMENTATION

Téiéphone - 02-31 -47-19-19
Fax : 02-31-47-18-18 Environnement
Fax : 02-31-47-19-14 Alimentation

1, Route de Rosel, SAINT-CONTEST - 14053 CAEN CEDEX 4

cofrac¢

ESSAIS
. ACCREDITATION N-1-5884

pport d'analyses n'est autorisée que sols sa forme intégrale,
atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertss par 'aceréditation.

Pentachloraphénol (c)

Atrazine-déséthyl-déisopropyl (c)

S . Pesticides (extraction solidefiquide o figne et dosage par LO/MS-MS méthode inforne PRHYANOE2).

<002 poh | 0.10 | Phoxime () <002 pgi | 010
Pyrimicarbe (c) <0.02 pgd | 0.10 | Prochloraze (c) <002 gt | 0.10
Prométryne (c) <0.02 pgd | 0.10 | Propanil (c) <0.02. pgA | 0.10
Propaquizafop (c) <0.02 pgh | 010 | Propazine (c) <002 pgh | 0.10
Prophame (c) <0.02 yg/) | 0.10 | Propyzamide (c) <0.02 .;';gll 0.10
Pyriméthanil (c) | <0.02 yg | 010 | Quizalofop-p-éthyl (c) <002 pgh | 0.10
Rimsutfuron (¢) <0.02 gt | 0.10 | Secbuméton (c) <0.02 pgAd | 0.10
Simazine (c) <0.02 pgA | 0.1¢ | Sulcotrione (c) <0.02 jgn | 010
Suifosulfuron (c) <002 pgh | 0.10 | Terbuméton () <0.02 pgn | 0.10
Terbuméton-déséthyl (c) <0.02 pgd | 0.10 | Terbuthylazine-déséthyl (c) <002 pgh | 040
Terbutryne {c) <0.02 poi | 0.10 | Thiamethoxam (c) <002 pgr | 0.0
Thiodicarbe <0.05 pgi | 0.10 | Trflusutfuron-méthyl () <002 pgi | 0.10
Trinesxapac-dthyl {c) " <002 pg/ | 0.10 ‘
" Atrazine-déséthyl-déisopropyl (injection directe ot dosage par LOIMSIMS, méthode interne PRHYANOES) - LFD :

Analyses Résultats | Himite Analyses | Résultats
<0.02 pgn | 0.1

Seuls les essais identifiés par e sigle (c) sont effsctués sous le couvert de I'accréditation,

Analyses Résultats ;ﬁ; Anaiyses Résuitats "m

Acétamipride (¢) <0.02 pgd | 0.10 | Amidosulfuron {c) <0.02 ugt | 010
Atrazine-déséthyl-2-nydroxy (¢) <0.02 pgd | 0.10 | Azoxystrobine (c) <0.02 pgAd | 0.10
Bénalaxyl (c) <0.02 pg/ | 0.10 | Buturon (c) <0.02 ugh | 0.10
Carbétamide (c) <0.02 pgd | 0.10 CHrbofdm'n-s-!wdroxy {c) <0.02 pgh | 0.10
Carboxine (c) <002 pgA | 0.10 | Chioridazone (¢) «0.02 upgh | 0.10
Chiorsulfuren (c) <0.02 pgA | 0.10 | Coumaféne (Warfarin) (c) <0.02° pgi 0.10'
Coumatétraly! (¢) © <002 upgh | 0.10 | Cycloxydime (c) < 0,02 ugﬁ a.10
Cycturon (c) <002 pgA | 010 | Cyproconazote (c) <0.02 pgn | 040
Cyprodinil (¢} <0.02 pgA | 0.10 | Digthofencarbe (c) <002 ugh | 0.10
Diméfuron {c) <0.02 pgA | 0.10 | Dimétachiore (c) <0.02 pgh | 010
Diméthénamide {c) <0.02 pgh | 0.10 | Dimoxystrobine () <002 pgh | 0.10
Ethidimuron (c) <002 pgd | 0.10 | Ethoprophos (c) <0.02 pgh | 0.10
Fénazaquine (c) <0.02 pgd | 0.10 | Fenbuconazole (c) <0.02 gt | 010
Fénuron {(c) <0.02 upgh | 0.10 | Florasulam (c) <0.02 ugt | 0.10
Fluométuron (c) <0.02 pgN | 010 | Flupyrsulturon-méthy! sodium (c) <002 pgl | 0.10
Fluailazole (c) <002 pgl | 0.10 | Flufénacet (thiafluamide ou fluthlamide) (c) <0.02 pgA | 0.10
Flutolanil (¢) <002 pgd | 0.10 | Flutriafel (c) <0.02 ugh | 0.10
Foramsulfuron (c) <002 pgt | G.10 Haloxyfop-2-éthoxyéthyl (c) <002 wgt | 010
.Hexaconazole (c) <002 pgA | 6.10 | Hexazinons (c) <0.02 woi | 0.10

BAPPORT D'ANALYSEN®: E.2019.23161-8 Page3/7

Saisie du : 26/09/2019
N° Demande ; E.2019.23161




ENVIRONNEMENT - ALIMENTATION cofrac

E ?ﬁ*‘;& w1 Route de Rosel, SAINT-CONTEST - 14053 CAEN CEDEX 4
E 7 Swe DUNCOME Tylsphone [ 02-31-47-19-19
LABEQ Fax:02-31-47-19-18 Environnement ESSALS
Fax : 02-31-47-18-14 Alimentation L B g
Le rapport d'analyse ne conceme que le(s) produit(s) soumls 4 analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorigée que sou# sa forme intégrale,
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC attests de la compétence tschnique des Iaboratoires pour les seules analyses couvertes par I'accréditation.
imazaméthabenz (¢) <002 ygh | 0.10 |Imazaméthabenz-méthyl (6} . <0.02 pgh | 0.0
imazaquine (c) ) <0.02 pgit | 0.10 | Imidaclopride {c) : <002 pgil | 0,10
lodosulfuron-méthyt (c) <0.02 ppd | 0.10 | IPPMU (isoproturon-desméthyl) (¢) <0.02 pgl OF
Iprovalicarbe (¢) <0.02 pgd | 0.10 | Mercaptodiméthur (méthiocarbe} (c) <002 A DT
Métalaxyl (c) <0.02 pgt | 0.10 | Méthabenzthiazuron () <0.02 pgh | 010
Méthomy! (c) <0.02 pg/ | 010 | Métaldéhyde (c) <0.02 ugl | 0.10
Métosulam (¢} <002 pg/ | 0.10 | Metsulfuron-méthyl (c) <0.02 upgh | 0.10
Mévinphos (c) <002 upgA | 0.10 | Myclobutani (c) <0.02 ugd | 0.10
Napropamids (c) <0.02 gl | 0.10 | Néburon (c) <002 ugh | 010
Nicosulfuron (c) <002 ygh | 040 | Ométhoate (c) <002 pon | o010
Oxydéméton-méthyl (¢} <0.02 pgh | 0.10 | Penconazole (c) <0.02 pgd | 010
Pencycuron (c) .<0.03 ugh | 0.10 | Phosphamidon {c) <002 ugl | 0.10
Picoxystrobine (¢) <002 ugh | 0.10 | Prométon (c) <0.02 ugh | 0.10
Propamocafbe {c) <0.02 ugi 0.19 Pmpiqona;olg () <0.03 ugt 0.10
Prosulfocarbe (c) - <0.02 ugh | 0.10 | Prosuituron (c) <002 wh | 0.0
Pymétrozine (c) <002 pgf | 0.10 | Pyraciostrobine (c) <002 pgt | 010
Quinalphos (c) <0.02 pgA | 0.10 | Quinoxyfane {c) <002 pgd | 0.10
Sébuthylazine {¢) <002 pgt | 0.10 | Siduron (c) <002 wgd | 610
Simazine-2-hydroxy (c) ' <002 -ugh.| 0.10 | Simétryne (c) <002 ugh | 0.10
Spiroxamine (c) <002 ugA | 0.10 | Tébuconazole (c) <0.02 pgil | 010
Tébufénoezide () <0.02 poA | 0.10 | Tébuthiuron (c} <0.02 pgh | 0.10
Terbuthylazine (c) <0.02 pgl | 0.10 | Terbuthylazine-2-hydroxy (c) 3 <0.02 pgh | 0.10
Tétraconazole {c) <0.02 wgd | 0.10 | Thiabendazole (c) <002 pph | 0.10
Thifensutfuron-méthyl-(c) <0.02 ugh | 0.10 | Triasulfuron (c) <0.02 ) ugl | 0.10
Triazamate <005 pgh | 0.10 | Triazoxide (c) - <0.02 pgn | 0.10
Tribénuron-méthyl (c) <0.02 pgh | 0.10 | Trifloxystrobine (c) <0.02 pgh | 0.10
Triticonazole (¢) <0.02 pgd | 0.10 | Vamidothion (c) <0.02 pgt | 0.10
Zoxamide (¢) <002 pgl | 0.0
.- Pesticides et PCB (extraction liquide/liquide et dosage par GC/MS/MS méthode interrie PRHYANOS?).
Analyses Résultats ;;T:_,% Analyses Résultats Lm
4-chloro-2-méthytphénol (c) <0.01 ugh | 0.10 | Aclonifen (c) <002 ugh | 0.10
. Aldrine (c) <0.005 pgh | 0.03 | Anthraguinone {c} : <0035 ugh | 0.10
Azinphos-éthyl (c) <0.01 ugA | 0.10 | Azinphos-méthyl (c) <0.02 ugt | 0.10
Benfluralilﬁe ©) <0.01 ugl | 0.10 | Bifénox (c) <002 pgd | 0.10
Bifenthrine {c) <0.02 pgd | 0.10 | Bromophos (méthyl) () <0.01 gt | 0.10
Captane () <0.05 pgl | 0.10 | Chiordane alpha (cis) () <0.005 pgl | 0.10
Chlordane béta (trans) (¢) ’ <0.005 pgA | 0.10 Chlorfenvinphos (c) ) <0.01 pgA | 0.10
RAPPORT D'ANALYSE N*: E.2019.23161-8 Page4/7
Seuls les essals identifiés par le sigle (c) sont effectués sous le couvert de I'aceréditation.” Saisie du : 26/09/2019-

N° Demande : E.2019.23161
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Chlorothalonil (c) <002 pgh | 0.10 | Chiorpyriphos-éthyl (¢) <0.01 pgl | 0.10
Chiomyriphos-méthyl (¢} <0.01 ught | 0.10 | CyRuthrine (c) <0.01 ugh | 0.10
Cyperméthrine (c) <002 pol | 0.10 | 24 DDD(c) <0.005 po | 0.10
4,4 DDD (c) <0.005 pgl | 010 | 2,4 DDE'(c) <0005 pgt | 0.10
4,4 DDE (¢) <0.005 pgft | 0.10 | 24 DDT(c) <0006 ugh | 0.0
4,4 DDT (¢} <0.02 'pgh | 010 | Deltaméthrine (c) <0.02 wpgh | 0.10
Diallate {(c) <0.01 pgh 0.16 Diazinon (¢) <0.01 upgh | 010
Dichlobénil (c) <0.01 upA | 0.10 | Dichlorvos (¢) <002 pgd | 010
Diclofop-méthyi (c) <001 pgl | 0.10 | Dicofol (c) - <0.04 noA | 0.10
Dieldrine (c) <0.005 pg) | 0.03 | Diméthoats (c) . <005 pgd | 010
Disyston (disulfoton) (c) <0.01 pgd | 0.10 | Endosulfan alpha (c) <0.005 pg1 | 010
Endosulfan béta (c) <0.005 ugh | 010 | Endosulfan (somme des isoméres alpha et béta) <SEUIL pan
' Endosulfan sulfate (c) 5 <0.005 ugd | 010 | Endrine(c) <0.005 pgt | 010
Esfenvalérate (c) <0.02 ugll 010 | Ethion {c} . <0.01 ugh | 0.10
Fenchlorphos (Ronnel) (c) <0.01 pgh | 0.10 | Fénitrothion (c) <0.01 g | 0.10
Fenvalérate (c) <0.01 g | 0.10 | Folpet <01 ugh | 010
Fonofos (c) <001 pgi | 010 | HCH alpha(c) <0005 ugn | 010
HCH béta (c) <0.005 ugA | 0.10 | HCH delta (c} <0.005 wgA | 0.10
HCH gamma (lindane) (c) <0.085 pgl | 010 | HCH epsiion <0.008 ot | dio
Heptachlore {c) <0.006 wgi | 0.03 | Heptachlore époxyde cis (c) B <002 ugl | 0,03
Heptachiore époxyde trans (c) <0.005 pgA | 0.03 | Hexachiorobenzéne (HCS) © <0.005 g | 0.10
Isodrine (c) <0.0056 pgA | 0.10 Lambda cyhalothrine (c). <002 ugh | 010
Malathion (c) <001 pgd | 0.10 | Méthoxychlore (¢} <0,02 pgd | 0.10
Nitroféne (c) <002 pgl | 0.10 | Oxychlordane (¢} <0.01 pgd | 0.10
Parathion-éthyi () <0.01 pgl | 0.10 | Parathion-méthyl (c) <0.01 pgn | 010
PCB congénére n°28 (c) <0.001 g/ PCB congénére n*35 (c) <0.001 pgA
PCB congénére n°52 (¢) <0001 pol PCB congénére n°54 (c) <0.001 g
PCB congénére n*101 (¢) <0001 ugn PCB congénére n°118 (¢) <0.001 pg
PCB congéndre n°138 (c) . <0.001 ugh PCB congénére n*153 {c) <0.001 gl
PCB congénére n°180 (c) <0.001 wgh 1,2,3,4,5-pentachiorobenzéne {c) <0.002 pon
Perméthrine cis (c) <0.02 pgh | 0.10 | Perméthrine trans {c) <0.02 pg/t | 0.10
Phorate (c) <0.01 pgn 0.10 Phosalgne {c) <0.01 pgh | 0.10
Procymidone (c) <0.01 ppl | 0.10 | Pyrimiphos-éthyl (c) <0.01 ugh | 0.0
Pyrimiphos-méthyl (c) <0.01 pgA | 0.10 | Tébutam (c) <0.01 pgi | 010
Tétrachlorvinphos (c) <0.04 gl | 0.10 | Triallate (c) . <0.005 pgA | 0.10
2.4.5-ﬁ'ichlorophénol : <0.05 pgN | 0.10 | Trifluraline (c) <0.01 pafl | 0.90
Vinchlozoline (c) <0.01 pgh | 0.10
RAPPORT D'ANALYSE N°: E.2019.23161-8 Page5/7

Seuls les essais identifiés par le sigls (c) sont sffactués sous le couvert de 'accréditation. Saisie du : 26/09/2019
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T-CONTEST - 14053 CAEN CEDEX 4

ESSAIS
ACCREDITATION N°1 5584

Le rapport d'analyse ne concemne que le{s) produit(s) soumis 4 ana
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atieste de la com|

lyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

pétence technique des laboratoires pouries seules analyses couveries par l'accréditation.

Aminophosphinates et métabolite (dérivation précolonne et dasage par HPLC/iuorimétrie, méthade interne PRHYAN0S5)

Analyses Résultats |-mite Analyses Résultats |=mite
Glyphosate (c) <0.025 ugl | 0.10 | AMPA {c) <0.025 g | 0.10
Glufosinate (c) <0.025 i | 0.10

Pesticides (Injection directs et dosage par LC/MS/MS méthode interne PRHYAN089)

Analyses Résultats |-t Analyses Résultats | Lt
Aldicarbe suffone (c) <0.02 pgA | 0.10 | Asulame (c) <0.01 ugt | 0.10
Chlorméquat (c) <0.01 pgft | 0.10 Cyromazlqe () <0.01 pgh | 0.10
Ethyléne thiourés (c) <0.02 pod | 0.10 | Ethylurée (c) <002 pgh | 0.10
Fénobucarbe (c) <0.02 gt | 0.10 Imaza_mox {c) <0.02 pgl | 0.10
Lénacile (¢) <092 gl | 0.10 | Mépiquat (c) <002 pgh | 0.10
Molinate (c) <0.01 pgA | 0.10 | Desméthyinorfiurazon (c) <0.01 ppd | 0.10
Propachiore (c) <0.01 pgh | 0.10 | Propoxur(c) <0.01 wugd | 0.10
Thiaclopride (¢} <0.01 pod | 0.10

" Pesticides (extraction solidefliquide et dosage par LE/MS-MS méthode Interne PRHYAN0S3)

Analyses Résuitats |-imte Analyses Résultats |-
Sromuconazole (¢) <0.02 pgh | 0.10 | Cymoxanil (c) <0.02 uaA | 0.10
Dicamba (c) <0.02 ugl | 010 | Fluroxypyr (o) <002 i | 010
Iprodione (c) <0.02 pgh | 0.10 | Quinmérac(c) <0.02 pgn | 0.0
Triclopyr (c) <002 gl | 0.10

Aminotriazole (injection directe et dosage par LC/MS/MS méthode interne PRHYAN0S9)

Analyses Résultats | Limits Analyses | Résultats |Limia |

Aminotriazole (amitrole) (c) <0.05 pgt | 0.10
Somme des pesticides et métabolites

Analyses Résultats L:,':',",& Analyses I Résultats I L.',':,iiz

Total pesticides <SEUIL 0.50

_-Composés organo-halogénés volatils (eapace de téte statique et dosage par GC-MS méthode interne PRHYAN078)

Limite

Analyses Résultats |-t Analyses Résultats | e
Chloroforme (trichlorométhane, THM) <0.5(1) ug Dichloromonobromométhane {THM) <0.5(1) ugA
Dibromomonochlorométhane (THM) <0.5(1) upgh Bromeforme (THM) <0.5(1) ugn
Total trihalométhanes (somme des 4 THM) <SEUIL gt | 100 | Dichlorométhane <0.5(1) pgh
Tétrachlorure de carbone (tétrachiorométhane) e1(1) Hgh 1,1-Dichloroéthane <0.5(1) ugh
1,2-Dichloradthane <0.5(1) pah | 3.0 | 1,1,2-Trichlorodthana <0.5(1) ugh
1,1,1-Trichioroéthane <0.5(1) pgn 1,1,2,2-Tétrachloroéthane <0.5(1) ugn
1,1-Dichloroéthylane <0.5(1) pgn 1.2-Dichloroéthylne cis <0.5(1) pgn
1,2-Dichloroéthyléne trans <0.5(1) pgh Trichloroéthyléne <0.5(1) pga
- BAPPORT D'ANALYSE N°; E.2019.23161-8 Page6/7

Seuts les assais identifiés par le sigle (c) sont eﬂectués so&s le couvert de I'accréditation.
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1,1,2,2-Tétrachloroéthyléne <0.5(1) ugh [ I Tétrachloroéthyléne+Trichlorodthyléne <SEUIL pgd ’ 1ﬂ
Observations laboratoire : Limites et références de qualité selon I'armété du 11 janvier 2007.

DOSSIER EP-19-8088

(1) Délai de mise en analyse dépassé.

Le Responsable Technique - Saint-Contest le ; 16/10/2019
La signature d'une personne par service concamé atteste de la validité du rapport d'analyse

Valérie BOUCHART Virginie DIEULEVEUX Maryline HOUSSIN Christefie DUBREULE  Dominique PERU _ Estelle OZOUF
{!
RAPPORT D'ANALYSE N°: E.2019.23161-8 Page7/7
Seuls les essais identifiés par le sigle (c) sont effectués sous le couvert de I'accréditation. Saisie du : 26/09/2019
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Le rapport d'analyse ne conceme que le(s) produit{s) soumis a analyses. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation
de |a Section Essals du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par laccréditation,
Seuls les esaais identifiés parle sigle (¢) sont effectués sous fe couvert de l'accréditation,

1]
RAPPORT D'ANALYSES LABEO EURE
12 rue du Dr Michel Baudoux
27023 EVREUX CEDEX
- . Nature : Eau produite d'origine souterraine .
Pointde  \orn g, point : STATION DE STE GENEVIEVE LES G e
surveillance | oegjeation : STE GENEVIEVE LES GASNY . e
n° 492 N®échantilion extene . : EP19-19561:* - .- - '
Prélévement
Date de réception : 26/09/2019 08:30 Date de prélévement : 25/09/2019 11:00
Prélevé par : LE CLIENT
¢ Echantillon n° M.2019.55530-2-1
Motif : Contréle sanitaire Type d'analyse : SOUT_RABT
Analyse débutée le : 26/09/2019
Observation(s) :
Limite |Référence
Analyse Résultat Unité Méthode qualité | qualité
L - Radioactivité

Activité alpha globale (en équivalent ,
(c) Platonium 239) < 0.040 BqIL_ NF EN ISO 10704

Date et heure de début de mesure de 5

Pactivité alpha globale 27109119 17:38

Activité béta globale (en équivalent
(c) Strontium 90/Yttrium 90) < 032, BglL NF EN ISO 10704

Date et heure de début de mesure de .

Factivité béta globale 28/00/19 17:37
(&) Tritium (activité due au) = 55 Bo/t. NF EN ISO 9693 100

Date et heure de début de mesure de .

l'activité due au tritium 20/09/19 00:41

Dose indicative - <01 mSvian AT u © Décembre 2015 - 0.1

Pour les paramétres de Radioactivits : L'activité est comparée & ta limite de détection. Les probabilités alpha et béta, respectivement de premiérs et seconde espéce,
utilisées pour (e calcul des limites de détection sont égales & 0,05. Le facteur k d'élargissement des incertitudes est égal & 2.

Saint L6, le 30/09/2019

Stéphane LE GLATIN
Signataire technique

Sont destinataire(s): LABEO EURE /

BAPPORT D'ANAL YSE DEFINITIEN® M.2019.55530-2-1 : Page 1/1

N° demande ; M.2018.55530
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LABEO | v 1, 2033 Eyreux, le 29 Octobre 2019
' 273 Nomisndie Agglomerg: RAPPORT D'ANALYSES n°16834
- m Analyse métabolites
Analyse réalisée dans le cadre du contréle sanitaire rég]ementatre .
conformeément aux articles R1321-1 et suivants du code de Ia santé SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
g;brt::m doit faire I'objet d’une vatidation et interprétation I'ARS RLGIE SAU BOTABLE
je ¢ validation et interprétation par qui
vous communiquera un bulletin sanitaire desting 4 I'affichage. 12 RUE DE LA MARE A Jouy
| DossierEP-19-8092 / Echantilon EP19-19554 | 27120 DOUAINS
Code tiers 01008 : ‘Page1/1
Prélevé le 25/09/2019 11:10 par le laboratoire (C. Autin) Lieu de prélévement STATION DE STE GENEVIEVE LES G (PSV 00492) /
Date de début d'analyses 25/09/2019 15:08 STE GENEVIEVE LES GASNY (Inst. 0511)
Type d'eau Tt - Eau distribuée désinfectée
Motif de la visite Etude .
Type de visite Autre type de visite Méthode de prélévement Echantillonnage instantané (FD T 90-520)
PARAMETRE quanfsstion METHODE RESULTAT UNITE VALEUR LIMITE
Observations et mesures terrain
Temp. ¢chantillon & de mesure pH ..o 0°C | INTERNE (MOP PRELOS/CH4) 15,8 °C 25.0

{l

Limites et références de qualité selon Farrété du 41 janvier 2007, Cl-joint rapport d'analyses du laboratoire LABEO Franck Duncombe (accréditation N°1-5624).

Responsab @ techpigue. ighatai Technicienne signataire Technicienne signataire
' Viviane Le Guern Isabelle Denis

Destinataire(s) ; SENe NORMANDIE AGGLOMERATION RE gIEE EEAAH )ggma 27430 DOUAINS

“Wm!(ysesmmmquemmmmamlyse unmmnwammqwmwhmammmwmmw LumnmammmammaamwposmmwmmJ
L'sccrédditution de fa Section essals du COFRAC afteste de is du laboratolre 183 assals d8 co hormis une astér: [

LABEO EURE - 12, rue du Dr Baudoux - CS 20341 - 27003 EVREUX Cedex  TéL: 02 32 38 26 70 Mail: eure@laboratoire-labeo. fr
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m
E — - 1; Route de Rosel, SAINT-CONTEST - 14053 CAEN CEDEX 4
g <~ oUNIONZE  Teléphone : 02-31-47-19-19 :
LAB EQ  Fax:02-31-47-19-18 Environnement ESSAIS
Fax : 02-31-47-19-14 Alimentation : R e
Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis a analyse. La reproduction de ce rapport d’analyses n'est aulorisée que sous sa farme intégrale.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboraloires pour les seules analyses couvertes par Paccréditation.
LABEO EURE v
12 RUE DOCTEUR MICHEL BAUDOUX
27023 EVREUX CEDEX
Contrédle des eaux destinées a la consommation humaine
N° échantilion : E2019.23161-11-1
Date de prélévement : 25/08/2019 11:10 par CA
Date de dép6t . 26/09/2019 Date de début d'analyse : 26/09/2019
PSV 1 492 Nom du point : STATION DE STE GENEVIEVE LES 'GAS_NY
Commune : SAINTE-dENEVIEVE-LES—GASNY
Unité de gestion : SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
Installation : STE GENEVIEVE LES GASNY (TT P)
Localisation exacte ¢ STATION
Domaine : EP Code organisme payeur : 1008 Type d'analyse
Motif du prélévement ' E Type de visite - AU Type d'eau : T
N° prélévement ARS : N° analyse ARS- N° LABEO EURE : EP19-19554

Commentaire(s) préleveur :
Métabolites de chloroacétamides (SPE/LC/MS-MS, méthode interne PRHYAN101)

Analyses Résultats L:,';',',tt: Analyses Résultats L,',':,',:Z
Acétochlore ESA (c) <0.01 pgA | 0.10 | Acétochiore OXA {c) <0.01 gt | 010
Alachlore ESA (c) <001 pgn | 0.10 | Alachiore OXA (c) <0.01 pgn | 0.10
Diméthachicre CGA 369873 <0.05 pgAl | 0.10 | Diméthachlore ESA (CGA 354742) (c) <0.01 pgnt | 0.10
Diméthachlore OXA (acide oxanilique) (c) < 0.61 ugh | 0.10 | Diméthénamide ESA (acide éthane sulfonique) (c) <0.01 gt | 0.10

Diméthénamide OXA (acids oxaniligue) (c) <0.0t pg/ | 0.10 | Flufenacet ESA {c) <0.01 ugh | 0.10
Flufenacet OXA (acide oxaniligue) (c) <0.01 pgl | 010 | Métazachiore ESA {c) <0.01 pgh | 0.10
Métazachlore OXA (c) <001 poft | 0.10 Métolachlore ESA (c) <0.01 pgll | 0.10
A Métolachicre OXA (c) <001 ug! | 0.10 | Propachiore ESA (acide éthane sulfonique) (¢} <0.014 pgl | 0.10

&opachlore OXA (acide oxanilique) (c) <0.01 pgn | 0.10

Observations labgratoire : Limites et références de qualité selon I'arrété du 11 janvier 2007.
DOSSIER EP-19-8092

RAPPORT D'ANALYSE N°*: E.2019.23161-11

Seuls les essais identifiés par le sigle (c) sont effectués sous le couvert de 'accréditation.

Page 1/2
Saisie du : 26/09/2019
N° Demande : E.2019.23161
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Le rapport d’analyse ne concerne que le(s} prodult(s) soumis & analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale,
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par I'accréditation.
Le Responsable Technique - Saint-Contest le : 04/10/2019
La signature d'une personne par service concemg atteste de fa validité du rapport d'analyse
Valérie BOUCHART Virginie DIEULEVEUX Maryline HOUSSIN  Christelle DUBREULE  Dominique PERU  Estelle OZOUF
of
RAPPORT D', SEN°: E.2019.23161-11 Page2/2
Seuls les essais identifiés par le sigle (c) sont effectués sous le couvert de 'accréditation. Saisie du : 26/09/2018

N° Demande : E.2019.23161
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. 4 ) : apgl-?:amwz "
L A B E O W@rggx, le 17 Décembre 2019
yem T RAPPORT D'ANALYSES n°19927
A Analyses type P1
]
Analyse réalisée dans le cadre du controle sanitaire réglementaire . — o !
conformément aux articles R1321-1 et suivants du code de la santé SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
Bt it o i t d'une validation et intorprétation par FARS S IS AU OTARLE
€ rapport doit faire I'objet d'une validation et interprétation parl’ qui
vous communiquera un bulletin sanitaire destiné & l'affichage, 12 RUE DE LA MARE A JOUY
D)ossierEP-l9—10802 / Echantillon EP19-25403 | 27120 DOUAINS
Code tiers 01008 Pagel/1
Prélevé le 11/12/2019 11:00 par e laboratoire (C. Autin) Lien de prélévement STATION DE STE GENEVIEVE LES G (PSV 00492) /
Date de début d'analyses 11/12/2019 15:24 STE GENEVIEVE LES GASNY (Inst, 0511)
Type d'ean T1 - Eau distribuée désinfectée
Motif de la visite Contrdle sanitaire .
Type de visite Avant distribution Méthode de prélévement Echantillonnage instantané (FD T 90-520)
(  PARAMETRE avampcon METHODE RESULTAT UNITE VALEUR LIMITE
Observations et mesures terrain
Couleur * ...............ccccoce SN QUALITATIF Coriforme Qualitatif
OEUT ® oottt trenr e QUALITATIF ‘Conforme Qualitatif
Terap. échantillon & de mesure pH ................ 0°¢  |INTERNE (MOP PRELOS/CH4) 13,1 °C 25.0
Chlore libre ..., <0.03mgn | Inteime (NF EN ISO 7393-2) 0,51 mg/l
Chiore total .. <0.03mgh | Interne (NF EN ISO 7393-2) 0,51 mg/l
' <Zunité pH NF EN IS0 10523 7.4 unité pH 6.529.0
<0.30 NFU NF EN IS0 7027-1 <0,30 NFU 1.0
<1 uS/em NF EN 27888 643 pS/em 180 2 1000
QUALITATIF- Conforme -
QUALITATIF Conforme e
Analyses bactériologiques
Bactéries aérobies 4 36°C - 44 h ..........ocovvveocerecennnn, <1 UFG/m NF EN 150 6222 <1 UFC/ml
Bactéries aérobies 22°C - 68 h ... e <1 UFCHTE NF EN IS0 6222 5 UFC/m!
Coliformes tOtaUX ..........convvrvvvecamieserenreeeeceserossoesssons <1 UFC/100q1 NF EN ISO 9308-1 <1 UFC/100m} 0
Escherichia Celi .| <1 UFcHtOom; NF EN IS0 9308-1 <1 UFC/100ml 0
Entérocoques ........... <1 UFC/100m NF EN ISO 7899-2 <1 UFC/100m!{ 0
. . CHIMIE
Carbone organique total ...............ccoooovioeensovonnorson, <0.3 mga NF EN 1484 0,71 mg/l 20
Paramétres physico-chimiques
ChIOTULES .....oiveovovesece s seeeeees oo <1 mgA NF EN IS0 10304-1 16,5 mg/l 250
Sulfates .............ccoonunen...... <t mg NF EN ISO 103041 16 mg/l 250.0
Titre alcalimétrique complet .................ooooooo .| @ NF EN (SO 9863-1 25,6 °F
Titre hydrotimeétrique .............ocovvevvevereeeeeeeeescsrer <05 °'F NF T 80-003 25,8 °F
<0.5 g NF EN ISO 10304-1 35,1 mg/l 50.0
<0.06 mgA NF EN ISO 10304-1 <0,05 mg/l 0.1
<0.01 mgh NF T 90-015-2 <0,01 mg/l 0.1
Limites et références de qualité selon I'arrété du 11 janvier 2007.
Responsablg ghataire Technicienne signataire Technicienne signataire
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