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a 06/07/2022 / Création du document - version initiale 

b 07/02/2023 Ensemble du plan 
Modification pour mise en cohérence avec le dossier de permis 
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DOUCHE + RINCE OEIL

4
,2

5
2
,7

5

Local Informatique
(Secours)

6,4 m²

Sanitaires
Réception

27,3 m²

Accueil Chauffeurs
18,4 m²

Service Réception
28,5 m²

Responsable
Réception

16,3 m²

TRANSFO.
24,7 m² SU

T.G.B.T.
24,7 m² SU

LOCAL
ONDULEUR R.V.

36,5 m² SU

LOCAL
ONDULEUR

28,3 m² SU

CHAUFFERIE
43,3 m² SU

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

1
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COMMANDE 
DESENFUMAGE C04-1

C

COMMANDE 
DESENFUMAGE C05-1

C

DOUCHE + RINCE OEIL

MISE EN STATION
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MISE EN STATION
DES

MOYENS AERIENS
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LOCAL SPRINKLER & SURPRESSEUR

8,0 168,4

LOCAUX TECHNIQUES
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CELLULES A & B
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BATIMENTA - EMPRISE SUD-EST
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LOCAL DE CHARGE 02

10,2 214,7

BUREAUX & LOCAUX SOCIAUX

22,9 127,5

LOCAL DE CHARGE 01
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CANTON 5-1
1.218,6 m²

RATIO DENFC = 2,07 %

CANTON 5-2
1.207,0 m²

RATIO DENFC = 2,09 %

CANTON 5-3
1.319,4 m²

RATIO DENFC = 2,23 %

CANTON 5-4
1.306,8 m²

RATIO DENFC = 2,25 %

CANTON 5-5
1.182,0 m²

RATIO DENFC = 2,13 %

CANTON 5-6
1.170,7 m²

RATIO DENFC = 2,15 %

CANTON 2-1
1.207,0 m²

RATIO DENFC = 2,09 %

CANTON 2-2
1.207,0 m²

RATIO DENFC = 2,09 %

CANTON 2-3
1.306,8 m²

RATIO DENFC = 2,25 %

CANTON 2-4
1.306,8 m²

RATIO DENFC = 2,25 %

CANTON 2-5
1.170,7 m²

RATIO DENFC = 2,15 %

CANTON 2-6
1.170,7 m²

RATIO DENFC = 2,15 %

CANTON 1-2
1.218,6 m²

RATIO DENFC = 2,07 %

CANTON 1-1
1.207,0 m²

RATIO DENFC = 2,09 %

CANTON 1-4
1.319,4 m²

RATIO DENFC = 2,23 %

CANTON 1-3
1.306,8 m²

RATIO DENFC = 2,25 %

CANTON 1-6
1.182,0 m²

RATIO DENFC = 2,13 %

CANTON 1-5
1.170,7 m²

RATIO DENFC = 2,15 %

CANTON 3-1
1.207,0 m²

RATIO DENFC = 2,09 %

CANTON 3-2
1.207,0 m²

RATIO DENFC = 2,09 %

CANTON 3-3
1.306,8 m²

RATIO DENFC = 2,25 %

CANTON 3-4
1.306,8 m²

RATIO DENFC = 2,25 %

CANTON 3-5
1.170,7 m²

RATIO DENFC = 2,15 %

CANTON 3-6
1.170,7 m²

RATIO DENFC = 2,15 %

CANTON 4-1
1.207,0 m²

RATIO DENFC = 2,09 %

CANTON 4-2
1.207,0 m²

RATIO DENFC = 2,09 %

CANTON 4-3
1.306,8 m²

RATIO DENFC = 2,25 %

CANTON 4-4
1.306,8 m²

RATIO DENFC = 2,25 %

CANTON 4-5
1.170,7 m²

RATIO DENFC = 2,15 %

CANTON 4-6
1.170,7 m²

RATIO DENFC = 2,15 %

COMMANDE 
DESENFUMAGE C03-1

C

COMMANDE 
DESENFUMAGE C04-2

C

COMMANDE 
DESENFUMAGE C02-1

C

COMMANDE 
DESENFUMAGE C03-2

C

COMMANDE 
DESENFUMAGE C01-1

C

COMMANDE 
DESENFUMAGE C02-2

C

CC CC CC

POSTE DE CONTROLE SPK +
COMMANDE DESENFUMAGE 

C01-2

CC

POSTE DE CONTROLE SPK +
COMMANDE DESENFUMAGE 

C02-4

COMMANDE 
DESENFUMAGE C02-3

COMMANDE 
DESENFUMAGE C03-4

POSTE DE CONTROLE SPK +
COMMANDE DESENFUMAGE  

C03-3

POSTE DE CONTROLE SPK +
COMMANDE DESENFUMAGE  

C04-4

COMMANDE 
DESENFUMAGE C04-3

POSTE DE CONTROLE SPK +
COMMANDE DESENFUMAGE 

C05-2

COMMANDE 
DESENFUMAGE CA-1

C

COMMANDE 
DESENFUMAGE CB-1

C

COMMANDE 
DESENFUMAGE LC-1

CC

COMMANDE 
DESENFUMAGE LC-2

MISE EN STATION
DES

MOYENS AERIENS

7 HAUTEURS 17,14 cm
GIRONS 30 cm

(2H + G = 64,29 cm)

MISE EN STATION
DES

MOYENS AERIENS

Réfectoire
48 places assises

85,1 m²

Salle de repos
26,3 m²

Hall d'entrée
14,8 m²

SAS
7,7 m²

Responsable
Plateforme

23,6 m²

Technicien de
Maintenance

15,8 m²

Circulation
48,0 m²

Loc. Ménage
5,8 m²

Loc. Techn.
B.E.C.S.
5,6 m²

Vestiaires F.
20 casiers
36,6 m²

Sanitaires F.
20,1 m²

Vestiaires H.
62 casiers
58,4 m²

Sanitaires H.
33,2 m²

Terrasse
60,3 m²

BATIMENT B
16,4 m²

CELLULE 05
7.418,4 m² SdP

HAUTEUR LIBRE SOUS POUTRE = 10,50 m

CELLULE 04
7.389,2 m² SdP

HAUTEUR LIBRE SOUS POUTRE = 10,50 m

CELLULE 03
7.318,5 m² SdP

HAUTEUR LIBRE SOUS POUTRE = 10,50 m

CELLULE 02
7.319,3 m² SdP

HAUTEUR LIBRE SOUS POUTRE = 10,50 m

CELLULE 01
7.311,7 m² SdP

HAUTEUR LIBRE SOUS POUTRE = 10,50 m

BUREAUX DE QUAI C1
108,0 m² SdP

LOCAL DE CHARGE 01
303,0 m² SdP

HAUTEUR LIBRE SOUS DALLE = 6,00 m

CELLULE A
107,1 m² SdP

HAUTEUR LIBRE SOUS DALLE = 6,00 m

CELLULE B
107,1 m² SdP

HAUTEUR LIBRE SOUS DALLE = 6,00 m

LOCAUX TECNHIQUES
164,9 m² ST

HAUTEUR LIBRE SOUS DALLE = 5,00 m

LOCAL SPRINKLER & SURPRESSEUR
61,2 m² ST

HAUTEUR LIBRE SOUS DALLE = 4,20 m

BLS. (Niv. RdC)
428,4 m² SdP

LOCAL DE CHARGE 02
303,0 m² SdP

HAUTEUR LIBRE SOUS DALLE = 6,00 m

ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT

E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T
E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T
E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T

ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT

E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T
E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T
E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T

ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT

E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T
E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T
E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T

ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT

E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T
E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T
E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T

ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT

ECRAN DE CANTONNEMENT ECRAN DE CANTONNEMENT

E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T
E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T
E
C

R
A

N
 D

E
 C

A
N

TO
N

N
E
M

E
N

T

MUR BETON REI 120 TOUTE HAUTEUR
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PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PORTE SECTIONNELLE
4,00 x 4,00 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PORTE SECTIONNELLE
4,00 x 4,00 m Ht.

PORTE SECTIONNELLE
4,00 x 4,00 m Ht.

PORTE SECTIONNELLE
4,00 x 4,00 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PORTE SECTIONNELLE
3,0 x 3,00 m Ht.

PORTE SECTIONNELLE
3,0 x 3,00 m Ht.

PORTE SECTIONNELLE
4,00 x 4,00 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PORTE SECTIONNELLE
4,00 x 4,00 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PORTE SECTIONNELLE
4,00 x 4,00 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PV 93

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PP 183
1,80 x 2,10 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

12 PORTES SECTIONNELLES
3,00 x 3,00 m Ht.

13 PORTES SECTIONNELLES
3,00 x 3,00 m Ht.

10 PORTES SECTIONNELLES
3,00 x 3,00 m Ht.

9 PORTES SECTIONNELLES
3,00 x 3,00 m Ht.

12 PORTES SECTIONNELLES
3,00 x 3,00 m Ht.
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CUVE SPRINKLER
V = 716 m3

Int.: ⌀ 9,36 x 10.54 m Ht.

CUVE EXTINCTION INCENDIE
V = 653 m3

Int.: ⌀ 8,58 x 11,42 m Ht.

CC

D

D

BUREAUX DE QUAI C2
71,7 m² SdP

BUREAUX DE QUAI C3
73,9 m² SdP

3
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3
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3
3
,3

36,7 36,3 36,3 36,3 36,336,3 36,3 36,3 36,736,3

LC-2
300,0 m²

RATIO DENFC = 2,80 %

LC-1
300,0 m²

RATIO DENFC = 2,80 %

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PP93 EI2 120 C2
0,90 x 2,10 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PORTE COULISSANTE EI2 120 C2
4,00 x 4,50 m Ht.

PP 93
0,90 x 2,15 m Ht.

Service Transport
Responsable

17,4 m²

Service Transport
Administratif

25,3 m²

Service Relation
Agences

26,1 m²

Service Méthodes
et Stocks
Resp. & Adm.

25,1 m²

Service Préparation
Resp. & Adm.

25,3 m²

Responsable
Exploitation

17,1 m²
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MUR BETON REI 120 TOUTE HAUTEURMUR BETON REI 120 TOUTE HAUTEURMUR BETON REI 120 TOUTE HAUTEURMUR BETON REI 120 TOUTE HAUTEURMUR BETON REI 120 TOUTE HAUTEUR

± 0,00

± 0,00± 0,00± 0,00
± 0,00

± 0,00

± 0,00
± 0,00 ± 0,00 ± 0,00 ± 0,00

135,95 NGF135,95 NGF135,95 NGF135,95 NGF
135,95 NGF

135,95 NGF

135,95 NGF
135,95 NGF 135,95 NGF 135,95 NGF

135,95 NGF

± -0,37

135,58 NGF

± 0,00

135,95 NGF

± 0,00

135,95 NGF

± 0,00

135,95 NGF

± -1,20

134,75 NGF

± -1,20
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21 HAUTEURS 16,67 cm
GIRONS 30 cm

(2H + G = 63,33 cm)

38 HAUTEURS 16,68 cm
GIRONS 30 cm

(2H + G = 63,37 cm)
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NOMS DES BATIMENTS & IMPLANTATIONS ALTIMETRIQUES :

- BATIMENT A : PLATEFORME LOGISTIQUE
- BATIMENT B : ABRI FUMEURS
- BATIMENTS C1 & C2 : ABRIS 2 ROUES

± 0,00 = 135,95 NGF
± 0,00 = 135,93 NGF
± 0,00 = 136,00 NGF

IMPLANTATION  ALTIMETRIQUE DE REFERENCE                   ± 0,00 = 135,95 NGF
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