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1 ANALYSE PRELIMINAIRE 

1.1 OBJET DE LA NOTICE DE DANGERS 

La maîtrise des dangers liés aux installations du projet EURAPHARMA est garantie par le 
respect des prescriptions générales de l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 en matière de 
prévention et de protection face à un incident. 

Les éléments démontrant le respect de ces prescriptions générales et certains éléments 
d’appréciation de la maîtrise des risques de l’installation méritent cependant une explication 
détaillée qui est disponible dans la présente notice. 

1.2 RISQUES LIES AU PROJET EURAPHARMA 

Les risques principaux liés aux activités de stockage et de logistique avec présence de 
matières dangereuses sont les risques d’incendie et de pollution des milieux naturels.  

Afin de maîtriser ces risques, un ensemble de mesures de prévention et de protection est mise 
en place afin de limiter l’apparition d’un sinistre et d’en maîtriser les conséquences en cas 
d’incident. 

Le détail de ces mesures est présenté ci-après. 

1.3 RISQUES LIES A L’ENVRIONNEMENT DU SITE 

Le site est situé au niveau d’une zone d’activités avec la présence d’autres sites industriels de 
taille importante. 

Cette zone d’activité n’entraine pas la mise en application d’un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). 

Le site est bordé par : 

• En limite Nord : un terrain non occupé qui accueillera probablement les infrastructures 
autoroutières du contournement Est. 

• En limite Sud : le site SOPREMA de fabrication de produits d’étanchéité.  

• En limite Est : le site de techniques hydrodynamiques de la Direction Générale de 
l’Armement (DGA). 

• En limite Ouest : la forêt publique sous gestion de l’Office National des Forêts. 

Les installations alentours ne sont pas susceptibles de générer des effets dominos sur les 
installations futures d’EURAPHARMA. 

Réciproquement, le projet d’EURAPHARMA n’est pas susceptible de générer des effets 
dominos sur les installations alentours. 
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2 NOTICE DES DANGERS 

2.1 RISQUE D’INCENDIE 

Le risque principal sur des installations de stockage est le risque d’incendie lié au caractère 
combustible des différentes matières stockées dans l’établissement. 

Ce risque est augmenté lorsque le stockage de matières particulièrement inflammables est 
réalisé sur le site.  

Certains de ces produits ont été identifiés et font l’objet de mesures particulières : 

• Solides inflammables ; 

• Liquides inflammables ; 

• Liquides comburants ; 

• Aérosols inflammables. 

Les moyens de prévention et de protection face au risque d’incendie sont présentés ci-après. 

2.1.1 Moyens de prévention 

2.1.1.1 Consignes de sécurité et d’exploitation 

Afin d’éviter l’éclosion d’un incendie, l’exploitant mettra en place un ensemble de consignes 
d’exploitation et de sécurité, notamment : 

• Les consignes de stockage évitant le mélange des produits incompatibles ; 

• La séparation des matières particulièrement inflammables du reste des stockages ; 

• L’interdiction d’apporter du feu sur le site ; 

• Les plans de prévention et les permis de feu lorsque cela est nécessaire ; 

• Les consignes d’intervention en cas d’épandage de produit inflammable. 

Ces éléments ont pour but d’informer et de former les personnels du site de manière à éviter 
les départs de feu qui seraient liés à une erreur humaine sur les installations. 

2.1.1.2 Prévention des sources d’ignition 

Afin de limiter les sources d’inflammation d’origine technique, l’exploitant met en place les 
dispositions suivantes :  

• Séparation des stockages et des activités (locaux techniques, bureaux, 
maintenance…) ; 

• Mise à la terre et contrôle des installations électriques ; 

• Mise en place d’une installation de protection contre la foudre ; 

• Charge des chariots de manutention en local séparé ; 

• Absence de réseau de gaz dans les installations. 

Ces éléments ont pour but d’éviter un départ de feu d’ordre technique comme cela a pu être 
rencontré sur des installations similaires de type entrepôt.  



EURAPHARMA juin 2022 
 

A2112.145 SECURIT Ingénierie 
1690 rue Aristide Briand – BP 62 

76650 Petit Couronne 

Notice des dangers 

Enregistrement Page 5/42 

 

2.1.2 Moyens de protection 

En cas d’éclosion d’un sinistre, l’exploitant met en place un ensemble de dispositions afin de 
limiter les conséquences de ce dernier. 

2.1.2.1 Dispositions constructives 

L’exploitant respectera l’ensemble des dispositions constructives de l’arrêté du 11 avril 2017 
applicable aux entrepôts classés en rubrique 1510. 

Parmi ces dispositions, nous notons tout particulièrement : 

• Les mesures de compartimentage : mise en place de murs séparatifs REI 120 sur les 
interfaces cellule/cellule et cellule/locaux techniques ou bureaux ; 

• La présence d’une toiture Broof (t3) ; 

• L’utilisation de matériaux ne favorisant pas la propagation d’un incendie. 

Le détail de ces mesures est disponible dans le document de respect des prescriptions 
générales de l’arrêté du 11 avril 2017 joint au dossier d’enregistrement. 

2.1.2.2 Séparation des matières dangereuses 

Les matières avec un caractère particulier de risque d’incendie seront stockées de la manière 
suivante : 

• Liquides et solides inflammables : cellules LI ; 

• Aérosols inflammables : cellules aérosols ; 

• Liquides comburants : cellules « classiques » dans des conteneurs ayant un degré 
coupe-feu 2 heures. 

Ces dispositions permettent de renforcer les mesures de protection face à l’incendie de ces 
matières qui présentent un risque accru d’incendie. 

2.1.2.3 Système d’extinction automatique d’incendie 

L’entrepôt sera équipé de deux systèmes d’extinction automatique d’incendie adaptés aux 
risques présents : 

• Un système sprinklage type ESFR « classique » dans les cellules produits 
« combustibles »; 

• Un système d’extinction automatique spécifique dans les cellules liquides inflammables 
et aérosols inflammables. 
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2.1.2.4 Moyens d’intervention 

L’entrepôt sera doté de différents moyens d’intervention, conformément aux dispositions de 
l’arrêté du 11 avril 2017 : 

• Extincteurs répartis judicieusement dans tous les locaux ; 

• RIA dans les cellules de stockage ; 

• Une réserve d’émulseur ; 

• Poteaux incendie normalisés répartis sur le site et répondant au besoin identifié dans 
la note technique D9 ; 

• Rampes d’aspersion des murs séparatifs sur certaines interfaces cellule/cellule ; 

• Voie engin sur la périphérie du bâtiment ; 

• Une aire de mise en station des moyens aériens au niveau de la face Nord pour la 
protection des cellules dangereuses ; 

• Différents accès stabilisés aux cellules de stockage. 
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2.1.2.5 Calcul des besoins en eau incendie (D9) 

Les poteaux et les rampes seront alimentés par un réseau interne, différent du sprinklage, 
capable de répondre au besoin identifié. 

L’analyse des scénarios majorants possibles a conduit aux résultats suivants : 

• Cellule 1 : 
o Besoin aux poteaux : 570 m³/h 
o Besoin aux rampes d'aspersion : 107 m³/h 
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• Cellule 2 :  
o Besoin aux poteaux : 510 m³/h 
o Besoin aux rampes d'aspersion : 170 m³/h 

 

Le réseau incendie sera équipé de poteaux incendie ayant chacun un débit de 120 m³/h. Ils 
seront conformes aux éléments du RDECI de l'Eure. 

Le réseau sera en mesure de fournir 570 m³/h sur 5 poteaux en simultané et le besoin aux 
rampes d'aspersion. 
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La réserve incendie est calculé au scénario le plus défavorable pour le volume total. Cela 
correspond au scénario de la cellule 2 avec : 

• 1 020 m³ de besoin pour l'alimentation des poteaux ; 

• 340 m³ de besoin pour les rampes d'aspersion sur 2 heures d'utilisation. 

La réserve incendie fera donc au minimum 1 360 m³. 

2.1.2.6 Calcul des besoins en rétention des eaux incendie (D9A) 

Le calcul des besoins en rétention des eaux incendie pour la cellule 1 est le suivant : 

 

  

Besoins pour la lutte 

extérieure 

Résultat  document D9 : 

(Besoins x 2 heures au minimum) 
1140

+ +

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale 

ou 

besoins x durée théorique maxi de 

fonctionnement 

550

+ +

Rideau d'eau Besoins x 90 min 0

+ +

RIA A négliger  0

+ +

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante  x temps 

de noyage (en général 15-25 min) 
0

+ +

Brouillard d'eau et 

autres systèmes 

Débit x temps de 

fonctionnement requis 
0

+ +

Colonne humide
Débit x temps de fonctionnement 

requis
214

+ +

Volumes d'eau liés 

aux intempéries 
31295 m2 10 l/m²  de surface de drainage 313

+ +

Présence stock de 

liquides 
20 m3

20% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume 
4

= =

2221 m3 Volume total de liquide à mettre en rétention 

TABLEAU DE  CALCUL DU VOLUME À METTRE EN RÉTENTION 

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie 
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Le calcul des besoins en rétention des eaux incendie pour la cellule 2 est le suivant : 

 

Le site disposera d’une cuve enterrée (Tubosider) qui assurera la double fonction de tampon 
des eaux pluviales et des eaux d’incendie de 2 223 m³ ce qui est suffisant pour réaliser la 
rétention des eaux d’incendie dans les scénarios calculés ci-dessus. 

2.1.2.7 Maîtrise des flux thermiques d’incendie 

Une étude de flux thermiques a été menée et les résultats sont présentés au chapitre « 3. 
Maîtrise des flux thermiques d’incendie : étude FLUMILOG ». 

Cette étude a conclu que :  

• Les flux générés en cas d’incendie ne sont pas contraires aux dispositions 
d’implantation de l’arrêté du 11 avril 2017 ; 

• Les flux générés d’atteigne pas le périmètre de la DUP du futur projet autoroutier ; 

• Les durées d’incendie sont compatibles avec la mise en place de murs séparatifs  
REI 120 comme moyen de lutte contre les propagations. 

La maîtrise des flux thermiques est donc garantie sur le projet EURAPHARMA.  

Besoins pour la lutte 

extérieure 

Résultat  document D9 : 

(Besoins x 2 heures au minimum) 
1020

+ +

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale 

ou 

besoins x durée théorique maxi de 

fonctionnement 

550

+ +

Rideau d'eau Besoins x 90 min 0

+ +

RIA A négliger  0

+ +

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante  x temps 

de noyage (en général 15-25 min) 
0

+ +

Brouillard d'eau et 

autres systèmes 

Débit x temps de 

fonctionnement requis 
0

+ +

Colonne humide
Débit x temps de fonctionnement 

requis
340

+ +

Volumes d'eau liés 

aux intempéries 
30555 m2 10 l/m²  de surface de drainage 306

+ +

Présence stock de 

liquides 
20 m3

20% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume 
4

= =

2220 m3 Volume total de liquide à mettre en rétention 

TABLEAU DE  CALCUL DU VOLUME À METTRE EN RÉTENTION 

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie 
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2.2 RISQUE DE POLLUTION 

Le risque de pollution des sols ou des eaux peut avoir les origines suivantes : 

• Déversement accidentel de produit et écoulement vers le milieu naturel ; 

• Ecoulement d’eau pluviales susceptibles d’être polluée vers le milieu naturel ; 

• Ecoulement des eaux d’extinction d’incendie vers le milieu naturel. 

Afin d’éviter qu’une pollution se produise du fait du fonctionnement des installations ou d’une 
situation accidentelle, l’exploitant met en place un ensemble de mesures présentées ci-après.  

2.2.1 Prévention et protection face à une pollution suite à un 
déversement 

L’ensembles des sols intérieurs et extérieurs est étanche et résistant à l’agression chimique 
des produits stockés.  

L’exploitant mettra en place un ensemble de rétentions locales ou déportées en fonction des 
zones de stockages. Ainsi, chaque écoulement sera canalisé localement ou dans une réserve 
avant d’être pris en charge en tant que déchet par une société spécialisée. 

Les rétentions sont les suivantes : 

• Rétentions déportées sur les cellules liquides inflammables ; 

• Rétentions internes aux conteneurs de liquides comburants ; 

• Rétention dans la cellule pour les produits liquides (contenants de faibles capacités) 
en cellules « classiques » avant prise en charge avec le matériel de gestion des 
déversements. 

2.2.2 Prévention et protection face à une pollution provenant des eaux 
pluviales 

Les eaux pluviales de voiries sont susceptibles d’être polluées par des écoulements provenant 
des véhicules circulant sur celles-ci. 

Afin d’empêcher une pollution du milieu naturel par ces eaux pluviales de voiries, l’exploitant 
met en place les solutions suivantes : 

• Eaux pluviales provenant des parking VL et PL : mise en place d’un séparateur 
d’hydrocarbures avant rejet au bassin d’infiltration ; 

• Eaux pluviales de voiries PL et quais : mise en place d’une « cuve tampon » 
(Tubosider) et d’un séparateur d’hydrocarbures avant rejet dans le bassin d’infiltration. 

Ainsi, les eaux pluviales de voiries sont dépolluées avant de pouvoir être rejetées. 
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2.2.3 Prévention et protection face à une pollution provenant des eaux 
d’incendie 

Les eaux d’extinction lors d’un incendie sont chargées de composés dangereux pour 
l’environnement. Ces eaux doivent donc être retenues pour éviter toute pollution en sortie du 
réseau de collecte des eaux sur le site. 

L’exploitant a donc mis en place une « cuve » (Tubosider) enterrée qui assure la double 
fonction de tampon des eaux pluviales et de rétention des eaux d’incendie. 

Cette cuve a une capacité de 2 674 m³ définie selon la note technique D9A. Cette capacité est 
nettement suffisante pour assurer la fonction tampon des EP dont le volume, définie par les 
calculs de gestion des eaux pluviales est de 1163 m3 sur la base d’une pluie centennale.  
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3 MAITRISE DES FLUX THERMIQUES D’INCENDIE : ETUDE 
FLUMILOG 

3.1 MODELISATION DES SCENARII INCENDIE 

3.1.1 Présentation 

Le risque d'incendie est à considérer lorsqu'il est possible de réunir simultanément en 
présence d'oxygène un produit combustible, et une source d'inflammation d’énergie suffisante. 
Ce principe est souvent représenté sous la forme du triangle du feu : 

 

Figure 1 : triangle de feu 

 

Les principales sources d’inflammation à considérer sont : 

 les surfaces chaudes : moteurs, coffrets d'alimentation électrique, câbles, frottements 
de pièces ; 

 les flammes : cigarettes, flammes produites lors de travaux (soudure, meulage) ; 

 les étincelles produites mécaniquement par suite de processus de friction, de choc et 
d'abrasion ; 

 l’électricité statique (particulièrement les décharges par étincelles…), 

 la foudre 
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3.1.2 Conséquences d’un incendie 

3.1.2.1 Flux thermiques 

Les flux thermiques dégagés par la combustion de matières peuvent engendrer à la  
fois : 

• des brûlures "graves" pour les personnes, 

• des effets sur les structures pouvant conduire à la propagation d’incendie ou à 
l’effondrement de constructions. 

Flux reçu Effets 

100 kW/m2 
Température de 100° C dans 10 cm de béton au bout de 
trois heures. 

40 kW/m2 Ignition spontanée du bois dans les 40 s. 

36 kW/m2 
Propagation probable du feu sur des réservoirs 
d’hydrocarbures même refroidis à l’eau. 

27 kW/m2 Ignition spontanée du bois entre 5 et 15 mn. 

20 kW/m2 
Tenue des ouvrages d’art en béton pendant plusieurs 
minutes. 

12 kW/m2 
Propagation improbable du feu sur des réservoirs 
d’hydrocarbures refroidis à l’eau. 

9,5 kW/m2 Seuil de la douleur en 6 s – Flux minimum létal en 30 s. 

8,4 kW/m2 

Début de la combustion spontanée du bois et des peintures. 

Propagation improbable du feu sur des réservoirs 
d’hydrocarbures non refroidis. 

Intervention de personnes protégées avec des tenues 
ignifugées. 

5 kW/m2 

Bris de vitres sous l’effet thermique. 

Douleur chez l’homme après 12 s. 

Flux minimum létal pour 60 s. 

Intervention rapide pour des personnes protégées 
(pompiers). 

2,9 kW/m2 

(arrondi à 3 
kW/m2) 

Flux minimum létal pour 120 s. 

1,5 kW/m2 
Seuil acceptable de rayonnement continu pour des 
personnes non protégées, normalement habillées. 

1 kW/m2 Rayonnement solaire en zone équatoriale. 

0,7 kW/m2 

Rougissement de la peau. 

Brûlure en cas d’exposition prolongée. 

Figure 2 : valeurs caractéristiques pour les effets thermiques 
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Concernant les effets des flux thermiques sur les personnes, les valeurs de référence relatives 
aux seuils d'effets thermiques retenues par le MEDD (Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable) dans l’arrêté du 29 septembre 2005 pour une durée d’exposition 
supérieure à 1 minute sont les suivantes : 

- 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²) 4/³].s, seuil des effets irréversibles délimitant la « zone 
des dangers significatifs pour la vie humaine » ; 

- 5 kW/m² ou 1 000 [(kW/m²) 4/³].s, seuil des effets létaux délimitant la « zone des 
dangers graves pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de 
l'environnement ; 

- 8 kW/m² ou 1 800 [(kW/m²) 4/³].s, seuil des effets létaux significatifs délimitant la 
« zone des dangers très graves pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 
515-16 du code de l'environnement. 

Concernant les effets d’un flux thermique sur les équipements, toutes les structures subissent 
des modifications, dès l'instant où l'intensité du flux thermique est assez conséquente, qui vont 
se traduire par des déformations, voire un effondrement. Dans certains cas, l'effondrement 
d'une installation peut avoir des conséquences dramatiques pour le personnel situé à 
proximité. C’est pourquoi il est nécessaire de refroidir les installations situées à proximité d’un 
incendie. 

Les valeurs de référence relatives aux seuils d'effets thermiques sur les installations retenues 
par le MEDD dans l’arrêté du 29 septembre 2005 sont : 

- 5 kW/m², seuil des destructions de vitres significatives ; 

- 8 kW/m², seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves sur 
les structures ; 

- 16 kW/m², seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil 
des dégâts très graves sur les structures, hors structures béton ; 

- 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au 
seuil des dégâts très graves sur les structures béton ; 

- 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 

Ainsi, les résultats de l’évaluation des conséquences d'un incendie seront présentés en termes 
de distances limites en deçà desquelles il pourrait être observé les effets : 

 irréversibles sur la santé humaine, 

 létaux, 

 d’atteinte aux structures avec risque de propagation. 

3.1.2.2 Dégagement de gaz de combustion et fumées 

La combustion s’accompagne généralement d’émissions de fumées et de gaz dont les 
principaux dangers sur l’homme sont : 

- la chaleur : brûlure externe et/ou interne par inhalation de gaz chaud (lésions du larynx 
et des poumons), 

- l’asphyxie et l’anoxie, 
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- la toxicité, 

- la diminution de la visibilité. 

La toxicité provient notamment du CO (monoxyde de carbone), produit lors de la combustion 
de tout matériau organique, qui empêche la fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine et a des 
effets toxiques membranaires notamment au niveau cérébral, des autres gaz produits en 
fonction de la nature des produits (SO2, NOx…), des particules (suies), qui empêchent une 
ventilation pulmonaire correcte. 

En général, les fumées sont d’autant plus abondantes et opaques et les teneurs en oxyde de 
carbone plus élevées, que l’alimentation en air des foyers est moins bonne.  

Les fumées auront un mouvement ascensionnel au-dessus du foyer et leur retombée vers le 
sol peut provoquer localement une diminution de la visibilité, notamment au niveau des voies 
de circulation. 

L’évaluation des effets des gaz et fumées provenant de l’incendie ne fait pas l’objet du présent 
document. 

3.1.2.3 Les eaux d’extinction d’incendie 

En cas d’incendie, les eaux d’extinction incendie peuvent représenter des volumes importants 
de l’ordre de plusieurs centaines de mètres cube. Etant donnée la nature des produits stockés, 
ces eaux seraient très certainement polluées. D’où la nécessité de récupérer ces eaux 
directement sur le site et de les éliminer par des filières adaptées. 

L’évaluation du risque de pollution par les eaux d’extinction incendie ne fait pas l’objet du 
présent document. 

3.1.3 Mesures de prévention et de limitation des conséquences 

3.1.3.1 Mesures de prévention 

Les mesures de prévention de « classique » mises en œuvre pour limiter la probabilité 
d’occurrence d’un incendie sont les suivantes : 

 Respect des règles de comptabilité entre produits dangereux ; 

 Procédure de permis de feu ; 

 Interdiction de fumer sur le site, signalée par des panneaux ; 

 Appareils d’éclairage et de chauffage éloignés des produits entreposés pour éviter tout 
échauffement ; 

 Installations électriques conforment à la norme NF C 15 100 ; 

 Contrôle périodique des installations électriques par un organisme vérificateur agréé ; 

 Éléments métalliques de stockage reliés à la terre ; 

 Protection contre la foudre. 
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3.1.3.2 Mesures de limitation des conséquences 

Les mesures « classiques » mises en œuvre pour limiter les conséquences d’un incendie sont 
de deux types. Il s’agit des mesures pour limiter la propagation de l’incendie et des mesures 
de lutte contre l’incendie : 

 Cellules, locaux séparés par des murs REI120 dépassant la toiture avec retour en 
façade ; 

 Bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois 
séparatives ; 

 Installation de sprinklage (eau) pouvant assurer la fonction de détection ; 

 Cellules de stockage, locaux divisés en cantons de désenfumage d'une superficie 
adaptée au type de combustible et à la taille de la cellule ou du local ; 

 Chaque cantonnement est équipé d’exutoires de fumées et de chaleur à commande 
manuelle et automatique représentant 2% de la surface utile 

A ces mesures, il faut ajouter la présence permanente du personnel pendant les horaires 
d’ouverture qui permettrait de donner l’alerte rapidement et de circonscrire tout début 
d’incendie. 

Des dispositifs « coup de poing » répartis dans l’ensemble de bâtiments (notamment au niveau 
des sorties de secours) permettant de donner l’alerte. 

La définition des moyens de lutte contre l’incendie ne fait pas l’objet du présent document. 

3.1.4 Outil de modélisation des conséquences 

Pour calculer les distances d’effets d’un incendie d’une ou plusieurs cellules, la méthode 
Flumilog a été utilisée. Cette méthode concerne principalement les entrepôts entrant dans les 
rubriques 1510 ; 1511 ; 1530 ; 2662 et 2663 de la nomenclature ICPE et plus globalement aux 
rubriques comportant des combustibles solides. 

De fait, la méthode développée permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis 
l’inflammation jusqu’à son extinction par épuisement du combustible. Elle prend en compte le 
rôle joué par la structure et les parois tout au long de l’incendie : d’une part lorsqu’elles peuvent 
limiter la puissance de l’incendie en raison d'un apport d'air réduit au niveau du foyer et d’autre 
part lorsqu’elles jouent le rôle d’écran thermique plus ou moins important au rayonnement 
avec une hauteur qui peut varier au cours du temps. Les flux thermiques sont donc calculés à 
chaque instant en fonction de la progression de l’incendie dans la cellule et de l'état de la 
couverture et des parois. 

La méthode permet également de calculer les flux thermiques associés à l’incendie de 
plusieurs cellules dans le cas où le feu se propagerait au-delà de la cellule où l’incendie a 
débuté. En effet, en fonction des caractéristiques des cellules, des produits stockés et des 
murs séparatifs, il est possible que l’incendie généralisé à une cellule se propage aux cellules 
voisines. 
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3.2 DONNEES D’ENTREE 

3.2.1 Structure des cellules/locaux 

L’emplacement des murs séparatifs et des écrans thermiques est disponible dans le plan des 
parois joint à la présente notice. 

Type de données Valeur 

Hauteur moyenne de la cellule1 13,70 m 

Résistance poutres 60 min 

Résistance pannes 15 min 

Couverture Métallique multicouche 

Désenfumage 2% 

Support structure Béton 

Cellule 1 

Nord Mur béton séparatif REI 120 

Sud 
Ecran thermiques EI 120 / Murs béton 
séparatifs REI 120 avec les cellules LI et 
aérosols 

Est 
Ecran thermique EI 120 au droit des racks de 
stockage angle Nord-Est / Parois double 
peaux REI 15 

Ouest 
Ecran thermique EI 120 au droit des racks à 
accumulation angle Sud-Ouest / Parois 
double peaux REI 15 

EP DIS – Liquides 
inflammables 

Nord Mur béton séparatif REI 120 

Sud Ecran thermique EI 120 

Est Murs béton séparatif REI 120 

Ouest Ecran thermique EI 120 

EP DIS - Aérosols 

Nord Mur béton séparatif REI 120 

Sud Ecran thermique EI 120 

Est Mur béton séparatif REI 120 

Ouest Mur béton séparatif REI 120 

Cellule 2 

Nord Mur béton séparatif REI 120 

Sud Mur béton séparatif REI 120 

Est Mur béton séparatif REI 120 

Ouest 
Parois double peaux REI 15/ Murs béton 
séparatifs REI 120 avec les compartiments 
froids  

 

1 Cette grandeur est utile pour connaître l’oxygène disponible dans la cellule. Il s’agit d’une 
moyenne entre la hauteur utile et la hauteur au faîtage. 

file:///C:/Users/sd/Documents/SECURIT%20Ingénierie/Affaires/A1709.234%20GSE%20OPERATION%20OJIREL%20GONDREVILLE%20FONTENOY/FLUMilog/FLUMilog_données%20entrée.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Type de données Valeur 

EP DIS – Stock palettes 

Nord Mur béton séparatif REI 120 

Sud Mur béton séparatif REI 120 

Est Mur béton séparatif REI 120 

Ouest Parois double peaux REI 15 

Cellule 3 

Nord Mur béton séparatif REI 120 

Sud Mur béton séparatif REI 120 

Est Parois double peaux REI 15 

Ouest Parois double peaux REI 15 

Cellule 4 

Nord Mur béton séparatif REI 120 

Sud Mur béton séparatif REI 120 

Est Parois double peaux REI 15 

Ouest Parois double peaux REI 15 

CP – Liquides inflammables 

Nord Ecran thermique EI 120 

Sud Mur béton séparatif REI 120 

Est Mur béton séparatif REI 120 

Ouest Mur béton séparatif REI 120 

CP – Liquides inflammables 

Nord Ecran thermique EI 120 

Sud Mur béton séparatif REI 120 

Est Mur béton séparatif REI 120 

Ouest Mur béton séparatif REI 120 

CP – Stock palettes / 
consommable 

Nord Ecran thermique EI 120 

Sud Mur béton séparatif REI 120 

Est Mur béton séparatif REI 120 

Ouest Mur béton séparatif REI 120 

Tableau 1 : Dispositions constructives prises en compte pour les modélisations 
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3.2.2 Conditions de stockage 

Local Type de palette possible Mode de stockage 

Cellule 1 / 2 / 3 / 4 Palette type 1510 

Voir plan des stockages : stockage 
majoritairement en racks avec h max 
= 10,8 m 

Présence d’un stockage en masse sur 
une partie de la cellule 3 avec h max 
= 8 m 

Cellules liquides 
inflammables 

LI : palette LI 
Simulation avec le module liquides 
inflammables de Flumilog (h max = 
10,8 m 

Cellules aérosols Palette type 4320 
Stockage en racks h max = 10,8 
mètres 

Zones de quais avec 
racks 

Palettes type 1510 
Stockage en racks dans les zones de 
préparation visibles sur le plan avec h 
max = 4 m 

Tableau 2 : conditions de stockage 
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3.3 RESULTATS DES MODELISATIONS 

3.3.1 Cellule 1 

Les résultats pour la cellule 1 sont les suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 128 min 

d3 40 m 40 m 10 m 40 m 

d5 Non atteint Non atteint 5 m 20 m 

d8 Non atteint Non atteint 5 m 5 m 

 

 

  

Nord 
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3.3.2 Cellule 1 : zone de quais Est 

Les résultats pour la zone de quais Est de la cellule 1 sont les suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 100 min 

d3 Non atteint Non atteint 29 m Non atteint 

d5 Non atteint Non atteint 19 m Non atteint 

d8 Non atteint Non atteint 11 m Non atteint 

 

 

  

Nord 
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3.3.3 Cellule LI (EP DIS) 

Les résultats pour la cellule LI (EP DIS) sont les suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 79 min 

d3 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

d5 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

d8 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

 

 

 

 

  

Nord 
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3.3.4 Cellule aérosols (EP DIS) 

Les résultats pour la cellule aérosols (EP DIS) sont les suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 120 min 

d3 17 m 17 m 24 m 32 m 

d5 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

d8 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

 

Remarque :  

Le merlon positionné en face Ouest correspond à la paroi REI 120 le la cellule LI accolée à 

la cellule aérosols qui fait écran et diminue le rayonnement reçu en face Ouest. 

 

  

Nord 
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3.3.5 Cellule 2 

Les résultats pour la cellule 2 sont les suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 122 min 

d3 30 m 30 m Non atteint 10 m 

d5 Non atteint Non atteint Non atteint 5 m 

d8 Non atteint Non atteint Non atteint 5 m 

 

 

 

  

Nord 
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3.3.6 Cellule palette (EP DIS) 

Les résultats pour la cellule palette (EP DIS) accolée à la cellule 2 sont les suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 83 min 

d3 13 m 13 m 18 m 30 m 

d5 Non atteint Non atteint Non atteint 20 m 

d8 Non atteint Non atteint Non atteint 15 m 

 

 

 

  

Nord 
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3.3.7 Cellule 3 

Les résultats pour la cellule 3 sont les suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 121 min 

d3 30 m 30 m 5 m 30 m 

d5 Non atteint Non atteint Non atteint 20 m 

d8 Non atteint Non atteint Non atteint 15 m 

 

 

 

  

Nord 
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3.3.8 Cellule 3 – compartiments froids 

Les résultats pour les compartiments froids de la cellule 3 sont les suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 99 min 

d3 25 m Non atteint 25 m 35 m 

d5 15 m Non atteint 19 m 25 m 

d8 10 m Non atteint 12 m 17 m 

 

 

  

Nord 
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3.3.9 Cellule 3 – zone de stockage en masse 

Les résultats pour la zone de stockage en masse de la cellule sont les suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 141 min 

d3 Non atteint Non atteint 5 m 5 m 

d5 Non atteint Non atteint 5 m 5 m 

d8 Non atteint Non atteint 5 m 5 m 

 

 

 

  

Nord 
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3.3.10 Cellule 3 – zone de quais 

Les résultats pour la zone de quais Est de la cellule 3 sont les suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 58 min 

d3 Non atteint Non atteint 5 m 5 m 

d5 Non atteint Non atteint 5 m 5 m 

d8 Non atteint Non atteint 5 m 5 m 

 

 

  

Nord 
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3.3.11 Cellule 4 

Les résultats pour la cellule 4 sont les suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 119 min 

d3 30 m 30 m 10 m 10 m 

d5 Non atteint Non atteint 5 m 5 m 

d8 Non atteint Non atteint 5 m 5 m 

 

 

  

Nord 
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3.3.12 Cellule 4 – zone de quais 

Les résultats pour la zone de quais de la cellule 4 sont les suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 62 min 

d3 Non atteint Non atteint 17 m 5 m 

d5 Non atteint Non atteint 10 m 5 m 

d8 Non atteint Non atteint 5 m 5 m 

 

 

  

Nord 
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3.3.13 Cellule LI (CP) 

Les résultats pour la cellule LI (CP) accolée à la cellule 4 sont les suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 74 min 

d3 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

d5 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

d8 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

 

 

  

Nord 
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3.3.14 Cellule aérosols (CP) 

Les résultats pour la cellule aérosols (CP) accolée à la cellule 4 sont les suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 120 min 

d3 25 m 25 m 15 m 15 m 

d5 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

d8 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

 

 

  

Nord 
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3.3.15 Cellule palettes et consommables (CP) 

Les résultats pour la cellule palettes et consommables (CP) accolée à la cellule 4 sont les 

suivants : 

Distance des 
seuils d’effets 

thermiques 
Façade Nord Façade Sud Façade Est Façade Ouest 

Durée : 89 min 

d3 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

d5 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

d8 Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

 

 

 

  

Nord 
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3.4 DUREES D’INCENDIE ET RESISTANCE DES MURS SEPARATIFS 

3.4.1 Constat sur les durées d’incendie 

Les différentes durées d’incendie obtenues lors des simulations : 

• Sont les durées maximales jusqu’à extinction des foyers résiduels par manque de 
combustible ; 

• Ne tiennent pas compte de l’intervention des secours ; 

• Sont des durées maximalistes compte obtenues à partir des données d’entrée 
renseignées. 

A travers les différentes simulations FLUMILOG réalisées, des durées d’incendie légèrement 
supérieures à 120 minutes ont été observées. Ces durées théoriques dépassent donc la durée 
de tenue au feu des murs REI 120. 

La durée d’incendie la plus défavorable est celle dans le cas d’un scénario d’incendie sur la 
zone de masse de la cellule 3. La durée d’incendie obtenue est alors de 141 minutes. 

3.4.2 Analyse de la courbe de puissance du scénario défavorable 

Dans le cas de l’incendie de la cellule 3 avec la zone de masse pleinement remplie, la courbe 
de puissance de l’incendie de cette zone est la suivante : 
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Figure 3 : Courbe de puissance cellule 3 - stockage masse / extrait des fichiers de données de 
résultat de FLUMILOG 

A partir de 90 minutes, l’incendie commence sa phase de déclin. 

A 120 minutes, durée théorique de la tenue au feu des murs séparatifs, l’incendie n’est plus 
qu’à environ 10% de sa puissance maximale. 

A partir de 120 minutes, la puissance émise par l’incendie n’est plus que le résultat de la 
combustion des foyers résiduels. 

3.4.3 Conclusion sur la résistance des murs séparatifs REI 120 

Les éléments présentés démontrent que, dans le scénario le plus défavorables, l’incendie n’est 
plus qu’à 10% de sa puissance maximale émise.  

Si nous prenons en compte l’intervention des secours qui pourra être mise en place 
efficacement compte tenu du temps disponible lors des 2 heures de résistance au feu des 
murs séparatifs, nous arrivons à la conclusion que les murs REI 120 sont efficaces pour 
maîtriser les propagations entre les différentes cellules de l’entrepôt.   

Le document DRA-09-103202-10009A de juillet 2010 sur les murs coupe-feu réalisé par 
l’INERIS appui cette analyse notamment au chapitre 2.5 Importance des moyens 
d’intervention et de lutte contre l’incendie : 
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« La fonction de sécurité assurée par le mur coupe-feu est le plus souvent couplée à une 
fonction de sécurité réalisée par des moyens d’intervention et de lutte contre l’incendie. Les 
moyens d’intervention interviennent de trois façons : 

• Ils permettent d’éteindre l’incendie afin de réduire la durée de l’incendie à une durée 
inférieure au degré coupe-feu du mur ; 

• Ils peuvent aider à la prolongation des propriétés du mur par une action de 
refroidissement ; 

• Au-delà du temps associé au degré coupe-feu, ils interviennent en relais du mur coupe-
feu pour limiter la propagation de l’incendie. On note cependant que le degré coupe-
feu du mur est établi selon des essais normalisés et que l'accidentologie montre que 
les murs résistent généralement au-delà de la durée théorique. 

On peut schématiser la succession d’événements par la Figure 7. Sur cette figure, l’instant 
t(coupe-feu) correspond à la durée (théorique) pendant laquelle la paroi assure seule la 
fonction de sécurité. On pourra se reporter également à la figure § 4.5.3. » 

  

Ce document décrit que la tenue des murs séparatifs doit être suffisante pour permettre 
l’intervention des secours, ce qui est le cas du projet EURAPHARMA. 

Les murs séparatifs REI 120 mis en place sont donc efficaces. 
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3.5 ANALYSE DES RESULTATS DES MODELISATIONS 

Le plan avec l’enveloppe des effets thermiques est joint en annexe de la présente notice. 

3.5.1 Synthèse des resultats 

Cellule Simulation 
Effets sortant 
des limites de 

site 

Conformité aux 
arrêtés de 

prescriptions 
générales 

Remarque 

Cellule 1 1510 Aucun Conforme / 

LI (EP DIS) LI Aucun Conforme / 

Aérosols (EP 
DIS) 

4320 
Aucun 

Conforme / 

Cellule 2 1510 Aucun Conforme / 

Cellule 3 Palettes bois Aucun Conforme / 

Cellule 3 1510 Aucun Conforme / 

Cellule 4 1510 3 kW/m² Conforme 
Aucun intérêt particulier 
atteint par les flux de 3 

kW/m² 

LI (CP) LI Aucun Conforme / 

Aérosols (CP) 4320 3 kW/m² Conforme 
Aucun intérêt particulier 
atteint par les flux de 3 

kW/m² 

Palettes et 
consommables 

1510 Aucun Conforme / 

Tableau 3 : Synthèse des effets thermiques 

3.5.2 Conformité aux arrêtés de prescription générales 

3.5.2.1 Stockage 1510 : arrêté du 11 avril 2017  

Les flux de 3 kW/m² de 3kW/m² sortent légèrement des limites de propriété en limite Nord sans 
atteindre d’intérêt particulier, ce qui est conforme aux règles d’implantation de l’arrêté du 11 
avril 2017 : 

« I. - Pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation, les parois extérieures 
de l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont suffisamment 
éloignées : 

• Des limites de site, d'une distance correspondant aux effets thermiques de 8 kW/m2, 
cette disposition est applicable aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier 
complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021 ; 

• Des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des 
tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à 
l'entrepôt, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à 
l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets létaux en cas 
d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) ; 

• Des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) 
autres que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises et les autres ERP de 
5e catégorie nécessaires au fonctionnement de l'entrepôt conformes aux dispositions 
du point 4. de la présente annexe sans préjudice du respect de la réglementation en 
matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou 
bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve 
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d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles 
nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant 
aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m2). » 

L’implantation est donc conforme aux prescriptions de l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510. 

3.5.2.2 Stockage 4330 / 4331 : arrêté du 22 décembre 2008 

L’arrêté du 22/12/2008 applicable pour les stockages en rubriques 4330 et 4331 au régime de 
la déclaration défini les règles d’implantation suivantes : 

2.1.3. Implantation des stockages contenant des liquides inflammables en bâtiment » 

« Les parois extérieures des bâtiments abritant au moins un stockage de liquide inflammable, 
lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert, 
sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport 
aux limites de propriété, sans être inférieure à 20 mètres, à moins qu'un dispositif séparatif 
E120 soit mis en place, et que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets 
thermiques de 5 kW/ m2) restent à l'intérieur du site. 

« Les mesures du point 2.1.3 de la présente annexe ne s'appliquent pas aux bâtiments 
contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de 
ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des 
installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. » 

L’exploitant a mis en place des écrans thermiques et aucun flux thermique issu de l’incendie 
d’une cellule de liquides inflammables ne sort des limites de propriété. Seuls les flux de 3 
kW/m² sortent des limites de propriété dans d’autres scénarios. 

De ce fait, le projet est conforme aux règles d’implantation de l’arrêté du 22/12/08 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous 
l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 
4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511. 

3.5.2.3 Stockage 4320 : arrêté du 5 décembre 2016 

L’arrêté du 22/12/2008 applicable pour les stockages en rubriques 4320 au régime de la 
déclaration défini les règles d’implantation suivantes : 

2.1. Règles d’implantation 

« L'installation est implantée et maintenue à une distance d'au moins 5 mètres des limites de 
l'établissement. » 

Il n’existe pas de règles d’implantation prenant en compte les flux thermiques générés par les 
stockages d’aérosols inflammables. Le projet est donc conforme aux règles d’implantation de 
l’arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour 
la protection de l’environnement soumises à déclaration. 
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3.5.3 Conformité à l’arrêté du 11 Avril 2017 

Les intérêts particuliers atteints par les flux de 3 kW/m² sont la zone d’habitation situé au Sud 
du site. Cette zone est atteinte par des flux de 3 kW/m², ce qui est conforme aux règles 
d’implantation de l’arrêté du 11 avril 2017 : 

« I. - Pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation, les parois extérieures 
de l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont suffisamment 
éloignées : 

• Des limites de site, d'une distance correspondant aux effets thermiques de 8 kW/m2, 
cette disposition est applicable aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier 
complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021 ; 

• Des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des 
tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à 
l'entrepôt, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à 
l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets létaux en cas 
d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) ; 

• Des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) 
autres que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises et les autres ERP de 
5e catégorie, nécessaires au fonctionnement de l'entrepôt conformes aux dispositions 
du point 4. de la présente annexe sans préjudice du respect de la réglementation en 
matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou 
bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve 
d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles 
nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant 
aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m2). » 

L’implantation est donc conforme aux prescriptions de l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510. 
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4 CONCLUSION SUR LA MAITRISE DES RISQUES LIES 
AUX INSTALLATIONS 

Les moyens de prévention et de protection mis en place sur le site EURAPHARMA sont 
conformes aux différentes dispositions de l’arrêté du 11 avril 2017 applicable aux entrepôts 
soumis à enregistrement au titre de la rubrique 1510.  

Les principaux risques liés aux activités du site sont le risque d’incendie et le risque de pollution 
du milieu naturel.  

L’exploitant mettra donc en place les différents moyens de prévention de et protection décrit 
dans la présente notice pour maîtriser ces risques.  

Les principaux éléments sont : 

• La présence d’un compartimentage efficace ; 

• La maitrise des flux thermiques d’incendie ; 

• La présence d’une détection automatique d’incendie dans l’ensemble des locaux ; 

• La mise en place de système d’extinction automatique d’incendie adaptés en fonction 
des différents stockages ;  

• La présence d’un réseau incendie propre au site et conforme au besoin identifié dans 
la note technique D9 ; 

• La présence de moyens en rétention conformes au besoin identifié dans la note 
technique D9A ; 

• Le respect de l’ensemble des dispositions facilitant l’intervention des secours 
(circulation, stationnement, accès, …). 

Les plans des moyens d’intervention, des parois séparatives et de flux thermiques sont 
disponibles en annexe de la présente notice. 

Les risques liés à l’exploitation du site EURAPHARMA seront donc maîtrisés.  
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ANNEXE 1 :  PLAN DES PAROIS ET 
PLAFOND COUPE-FEU 
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ANNEXE 2 :   PLAN DES POTEAUX 
INCENDIE 
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ANNEXE 3 :   RAPPORTS FLUMILOG 



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              Eurapharma_cellule_1_1510_1649682256

              

              

        11/04/2022 à15:07:38avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        11/4/22

Page1



Page 2

FLUMilogEurapharma_cellule_1_1510_1649682256

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule 1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

120,0

102,0

13,7

tronqué en équerre

non tronqué

tronqué en équerre

non tronqué

16,0

24,0

0,0

0,0

9,3

24,5

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

41

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

11

2,8

2,8

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2
P3

P4

P5

P6
P7

P8

Cellule 1
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Parois de la cellule :Cellule 1(suite)

Composantes de la Paroi
Structure Support

Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Paroi P5
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Paroi P6
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Paroi P7
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Paroi P8
Multicomposante

Poteau beton

4

2,8

2,8

Partie en haut à gauche

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

37,0

0,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

49,0

0,0

Partie en bas à gauche

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

37,0

13,7

Partie en bas à droite

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

49,0

13,7

P1

P2
P3

P4

P5

P6
P7

P8

Cellule 1
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Stockage de la cellule : Cellule 1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

1

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

88,5

0,5

0,5

1,0

30,5

10,8

1,0

1,9

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

17

2,5

2

1,3

3,1

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule 1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule 1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 1 min128,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Aerosols

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

12,0

16,0

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Aerosols

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Aerosols
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Stockage de la cellule : Aerosols

Nombre de niveaux

Mode de stockage

1

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

15,0

0,5

0,5

0,5

0,5

10,8

1,0

1,9

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

1

2,5

2

1,3

3,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Aerosols

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 4320 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

0,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 13,7 -8,0 18,0 8,0 18,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Aerosols

Durée de l'incendie dans la cellule : Aerosols min120,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :LI

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

12,0

16,0

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

3,0

2,0
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Parois de la cellule : LI

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

LI
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Stockage de la cellule : LI

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 50 t

Palette type de la cellule LI

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Palette LI Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : LI

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : LI min (durée de combustion calculée)78,9

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule 1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

120,0

102,0

13,7

tronqué en équerre

non tronqué

tronqué en équerre

non tronqué

16,0

24,0

0,0

0,0

9,3

24,5

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

41

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

11

2,8

2,8

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2
P3

P4

P5

P6
P7

P8

Cellule 1
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Parois de la cellule :Cellule 1(suite)

Composantes de la Paroi
Structure Support

Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Paroi P5
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Paroi P6
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Paroi P7
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Paroi P8
Multicomposante

Poteau beton

4

2,8

2,8

Partie en haut à gauche

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

37,0

0,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

49,0

0,0

Partie en bas à gauche

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

37,0

13,7

Partie en bas à droite

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

49,0

13,7

P1

P2
P3

P4

P5

P6
P7

P8

Cellule 1
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Stockage de la cellule : Cellule 1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

1

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

22,5

0,5

73,0

96,5

1,0

10,8

1,0

1,9

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

3

2,5

2

1,3

4,6

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule 1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule 1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 1 min100,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule 2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

120,0

102,0

13,7

non tronqué

tronqué en équerre

non tronqué

tronqué en équerre

0,0

0,0

33,0

24,0

0,0

0,0

12,8

24,5

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

41

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2
P3

P4

P5

P6
P7

P8

Cellule 2



Page 4

FLUMilogEurapharma_cellule_2

Parois de la cellule :Cellule 2(suite)

Composantes de la Paroi
Structure Support

Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P5
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Paroi P6
Monocomposante

Poteau beton

6

2,8

2,8

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Paroi P7
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Paroi P8
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2
P3

P4

P5

P6
P7

P8

Cellule 2
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Stockage de la cellule : Cellule 2

Nombre de niveaux

Mode de stockage

1

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

58,5

0,5

0,5

31,0

30,5

10,8

1,0

1,9

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

16

2,5

2

1,3

3,4

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule 2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW



Page 6

FLUMilogEurapharma_cellule_2

Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule 2

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2 min122,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Palettes

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

8,3

17,5

10,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

15

Fibrociment

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Palettes

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Palettes
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Stockage de la cellule : Palettes

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m1,0

Stockage en masse

m

m

m

m

1,0

1,0

1,0

6,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

10,5

6,3

8,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Palettes

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

0,6

0,6

Palettes bois

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg120,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Palette Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

29,6
1217,9

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Palettes

Durée de l'incendie dans la cellule : Palettes min83,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule 3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

120,0

62,3

13,7

tronqué en équerre

non tronqué

non tronqué

non tronqué

20,7

11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

25

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 3

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

4

2,8

2,8

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4
P5

P6

Cellule 3
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Parois de la cellule :Cellule 3(suite)

Composantes de la Paroi
Structure Support

Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P5
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Paroi P6
Monocomposante

Poteau beton

3

2,8

2,8

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4
P5

P6

Cellule 3
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Stockage de la cellule : Cellule 3

Nombre de niveaux

Mode de stockage

1

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

58,5

0,5

0,5

31,0

30,5

10,8

1,0

1,9

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

10

2,4

2

1,2

3,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule 3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule 3

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 3 min121,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              Eurapharma

              Cellule_3_froid_1653297325

              

              

        23/05/2022 à11:18:27avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        23/5/22

Page1
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Froid

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

23,5

70,0

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

60

15

Panneaux sandwich - laine de roche

5

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Froid

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Multicomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Partie en haut à gauche

Beton Arme/Cellulaire

0

120

120

120

41,8

0,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

28,2

0,0

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

41,8

13,7

Partie en bas à droite

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

28,2

13,7

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Multicomposante

Poteau beton

5

3,0

3,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

0

0

0

0

55,7

0,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

14,3

0,0

Partie en bas à gauche

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

55,7

13,7

Partie en bas à droite

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

14,3

13,7

P1

P2

P3

P4

Froid
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Stockage de la cellule : Froid

Nombre de niveaux

Mode de stockage

5

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

69,0

4,0

0,5

0,5

0,5

8,1

1,0

4,6

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

2

2,5

2

1,3

3,8

m

m

m

m

Palette type de la cellule Froid

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1511 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1511 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1300,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Froid

Durée de l'incendie dans la cellule : Froid min99,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              Eurapharma_cellule_3_masse

              

              

        11/04/2022 à11:22:58avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        11/4/22

Page1
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule 3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

120,0

62,3

13,7

tronqué en équerre

non tronqué

non tronqué

non tronqué

20,7

11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

25

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 3

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

4

2,8

2,8

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4
P5

P6

Cellule 3
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Parois de la cellule :Cellule 3(suite)

Composantes de la Paroi
Structure Support

Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P5
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Paroi P6
Monocomposante

Poteau beton

3

2,8

2,8

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4
P5

P6

Cellule 3
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Stockage de la cellule : Cellule 3

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m1,0

Stockage en masse

m

m

m

m

31,0

34,0

38,3

1,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

2

10,0

26,0

8,0

3,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule 3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule 3

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 3 min141,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.



FLUMilog
Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              Eurapharma_cellule_3_quais

              

              

        11/04/2022 à14:24:34avec l'interface graphique v. 5.5.0.0

        11/4/22

Page1



Page 2

FLUMilogEurapharma_cellule_3_quais

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule 3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

120,0

62,3

13,7

tronqué en équerre

non tronqué

non tronqué

non tronqué

20,7

11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

25

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 3

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

4

2,8

2,8

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4
P5

P6

Cellule 3
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Parois de la cellule :Cellule 3(suite)

Composantes de la Paroi
Structure Support

Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P5
Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Paroi P6
Monocomposante

Poteau beton

3

2,8

2,8

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4
P5

P6

Cellule 3
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Stockage de la cellule : Cellule 3

Nombre de niveaux

Mode de stockage

1

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

15,0

0,5

43,0

100,0

5,0

4,1

1,0

8,6

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

2

2,4

2

1,2

3,9

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule 3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule 3

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 3 min58,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule 4

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

120,0

62,5

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

25

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 4

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

10

2,8

2,8

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

7

2,8

2,8

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule 4
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Stockage de la cellule : Cellule 4

Nombre de niveaux

Mode de stockage

1

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

58,5

0,5

0,5

31,0

30,5

10,8

1,0

1,9

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

10

2,5

2

1,3

3,1

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule 4

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule 4

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 4 min119,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Aerosols

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

16,7

11,3

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Aerosols

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Aerosols
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Stockage de la cellule : Aerosols

Nombre de niveaux

Mode de stockage

1

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

15,7

0,5

0,5

0,5

0,5

10,8

1,0

1,9

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

1

2,4

2

1,2

2,8

m

m

m

m

Palette type de la cellule Aerosols

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 4320 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

0,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Aerosols

Durée de l'incendie dans la cellule : Aerosols min120,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Outil de calculV5.52

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

14,7

11,3

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

1

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

13,7

0,5

0,5

0,5

0,5

10,8

1,0

1,9

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

1

2,4

2

1,2

2,8

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min89,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

36,0

11,4

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 100 t

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Palette LI Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Cellule n°1 min (durée de combustion calculée)73,8

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :
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 Cellule :

 Commentaire :
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule 4

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

120,0

62,5

13,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

25

3,0

2,0



Page 3

FLUMilogEurapharma_cellule_4_quais

Parois de la cellule : Cellule 4

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

10

2,8

2,8

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

7

2,8

2,8

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule 4
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Stockage de la cellule : Cellule 4

Nombre de niveaux

Mode de stockage

1

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

15,0

3,0

17,4

100,0

5,0

4,1

1,0

8,6

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

5

2,5

2

1,3

4,5

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule 4

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule 4

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 4 min62,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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